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Lp. Elementy robót Wartość [zł]

1 PRACE PROJEKTOWE I NADZÓR AUTORSKI -  zł                           

1.1 OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO -  zł                           

1.2 WYSTĄPIENIE DO WŁAŚCIWEGO ORGANU O WYDANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ -  zł                           

1.3 WYKONANIE WILOBRANŻOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO -  zł                           

1.4 PEŁNIENIE WIELOBRANŻOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH -  zł                           

2 BRANŻA BUDOWLANA -  zł                           

2.1 ROZBIÓRKI -  zł                           

2.2 KONSTRUKCJA -  zł                           

2.3 WYKONANIE ŚCIAN I ŚCIANEK G-K -  zł                           

2.4 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE -  zł                           

2.5 ELEWACJE -  zł                           

2.6 DACH -  zł                           

3 BRANŻA SANITARNA -  zł                           

3.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA -  zł                           

3.2 INSTALACJA WODOCIĄGOWA -  zł                           

3.3 INSTALACJA HYDRANTOWA -  zł                           

3.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ -  zł                           

3.5 INSTALACJA WENTYLACYJNA -  zł                           

3.6 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA -  zł                           

3.7 PODWĘZEŁ CIEPŁA -  zł                           

3.8 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ -  zł                           

3.9 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE -  zł                           

4 BRANŻA ELEKTRYCZNA -  zł                           

4.1 ZASILANIE -  zł                           

4.2 ROZDZIELNICA GŁÓWNA OBIEKTU, TABLICE ODBIORCZE, UPS, WYŁĄCZNIK P.POŻ. -  zł                           

4.3 INSTALACJA OŚWIETLENIA -  zł                           

4.4 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY -  zł                           

4.5 INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA -  zł                           

4.6 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE -  zł                           

4.7 OKABLOWANIE -  zł                           

4.8 TRASY KABLOWE -  zł                           

4.9 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA -  zł                           

4.10 PRACE DEMONTAŻOWE -  zł                           

4.11 POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH -  zł                           

4.12 INSTALCJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I TELEFONICZNA -  zł                           

4.13 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU -  zł                           

4.14 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU -  zł                           

4.15 INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV -  zł                           

4.16 SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ -  zł                           

4.17 SYSTEM PĘTLI INDUKCYJNEJ -  zł                           

4.18 SYSTEM AUDIO-VIDEO W SALI WYKŁADOWEJ -  zł                           

4.19 ŚCIANA WIDEO -  zł                           

4.20 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ -  zł                           

5 BRANŻA BUDOWLANA - CZĘŚĆ KLUBOWA -  zł                           

5.1 ROZBIÓRKI -  zł                           

5.2 KONSTRUKCJA -  zł                           

5.3 WYKONANIE ŚCIAN I ŚCIANEK G-K -  zł                           

5.4 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE -  zł                           

5.5 ELEWACJE -  zł                           

6 BRANŻA SANITARNA - CZĘŚĆ KLUBOWA -  zł                           

6.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA -  zł                           

6.2 INSTALACJA WODOCIĄGOWA -  zł                           

6.3 INSTALACJA HYDRANTOWA -  zł                           

6.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ -  zł                           

6.5 INSTALACJA WENTYLACYJNA -  zł                           

6.6 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA -  zł                           

4 BRANŻA ELEKTRYCZNA -  zł                           

7.1 ROZDZIELNICA I ZASILANIE -  zł                           

7.2 INSTALACJA OŚWIETLENIA -  zł                           

7.3 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY -  zł                           

7.4 INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE -  zł                           

7.5 TRASY KABLOWE I OKABLOWANIE -  zł                           

7.6 PRACE DEMONTAŻOWE -  zł                           

7.7 POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH -  zł                           

7.8 INSTALCJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I TELEFONICZNA -  zł                           

7.9 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU -  zł                           

7.10 SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ -  zł                           

7.11 SYSTEM AUDIO-VIDEO W KLUBIE -  zł                           

7.12 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU -  zł                           

RAZEM WARTOŚĆ NETTO -  zł                           
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Lp. Element robót Jedn. Ilość [j.m.] Cena jedn. [zł] Wartość [zł]

1 PRACE PROJEKTOWE I NADZÓR AUTORSKI

1.1. OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO 0,00 zł

1.1.1 Opracowanie Projektu Budowlanego w branży architektonicznej kpl. 1,00 0,00 zł

1.1.2 Opracowanie Projektu Budowlanego w branży konstrukcyjnej kpl. 1,00 0,00 zł

1.1.3 Opracowanie Projektu Budowlanego w branży sanitarnej kpl. 1,00 0,00 zł

1.1.4 Opracowanie Projektu Budowlanego w branży elektrycznej kpl. 1,00 0,00 zł

1.2
WYSTĄPIENIE DO WŁAŚCIWEGO ORGANU O WYDANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA 

BUDOWĘ
0,00 zł

1.2.1
Wystąpienie do właściwego organu, na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego, o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę
kpl. 1,00 0,00 zł

1.3 WYKONANIE WILOBRANŻOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 0,00 zł

1.3.1 Wykonanie Projektu Wykonawczego w branży architektonicznej kpl. 1,00 0,00 zł

1.3.2 Wykonanie Projektu Wykonawczego w branży konstrukcyjnej kpl. 1,00 0,00 zł

1.3.3 Wykonanie Projektu Wykonawczego w branży sanitarnej kpl. 1,00 0,00 zł

1.3.4 Wykonanie Projektu Wykonawczego w branży elektrycznej kpl. 1,00 0,00 zł

1.4
PEŁNIENIE WIELOBRANŻOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT 

BUDOWLANYCH
0,00 zł

1.4.1 Pełnienie Nadzoru Autorskiego nad realizacją robót budowlanych w branży architektonicznej kpl. 1,00 0,00 zł

1.4.2 Pełnienie Nadzoru Autorskiego nad realizacją robót budowlanych w branży architektonicznej kpl. 1,00 0,00 zł

1.4.3 Pełnienie Nadzoru Autorskiego nad realizacją robót budowlanych w branży architektonicznej kpl. 1,00 0,00 zł

1.4.4 Pełnienie Nadzoru Autorskiego nad realizacją robót budowlanych w branży architektonicznej kpl. 1,00 0,00 zł

WARTOŚĆ NETTO RAZEM 0,00 zł
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2 BRANŻA BUDOWLANA 

2.1 ROZBIÓRKI 0,00

2.1.1 Rozbiórki wewnętrzne 0,00

2.1.1.1
Skucie głuchych lub odspojonych tynków wewnętrznych, płytek ceramicznych i innych okładzin 

ściennych
kpl 1,00 0,00

2.1.1.2 Demontaż wszystkich parapetów wewnętrznych kpl 1,00 0,00

2.1.1.3 Rozbiórka drzwi przeznaczonych do wymiany lub usunięcia kpl 1,00 0,00

2.1.1.4 Rozbiórka ścian murowanych działowych przeznaczonych do likwidacji kpl 1,00 0,00

2.1.1.5 Wykonanie przebić w ścianach nośnych oraz częściowa ich rozbiórka kpl 1,00 0,00

2.1.1.6

Rozbiórka posadzek na gruncie (wszystkie warstwy) na poziomie piwnicy, w Starym Arsenale, mająca 

na celu obniżenie poziomu piwnicy wraz z wydobyciem, usunięciem z budynku i wywozem ziemi z 

wykopów

m2 121,65 0,00

2.1.1.7

Rozbiórka posadzek na gruncie (wszystkie warstwy) na poziomie piwnicy, w Nowym Arsenale, mająca 

na celu obniżenie poziomu piwnicy oraz w zakresie niezbędnym do wykonania podbicia i wzmocnienia 

istniejących fundamentów oraz wykonania podszybia windy, wraz z wydobyciem, usunięciem z 

budynku i wywozem ziemi z wykopów

m2 286,30 0,00

2.1.1.8
Rozbiórka stropodachu (wszystkie warstwy) nad parterem Nowego Arsenału wraz z opierzeniami oraz 

z zabezpieczeniem pomieszczeń na czas rozbiórki
m2 178,36 0,00

2.1.1.9

Rozbiórka dachów szedowych wraz z konstrukcją (wszystkie warstwy) nad piętrem Starego Arsenału 

wraz z opierzeniami, orynnowaniem (kosze wewnętrzne) i świetlikami oraz z zabezpieczeniem 

pomieszczeń na czas rozbiórki

kpl 1,00 0,00

2.1.1.10 Rozbiórka istniejących warstw posadzkowych na stropach nad piwnicą oraz nad parterem m2 785,12 0,00

2.1.1.11 Rozbiórka stropów w miejscu budowy szybu windowego kpl 1,00 0,00

2.1.1.12
Demontaż kratownicy przestrzennej w Wielkiej Sali Wystaw, z pozostawieniem zdemontowanych 

elementów do wykorzystania w strefie holu wejściowego
kpl 1,00 0,00

2.1.1.13 Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek kpl 1,00 0,00

2.1.1.14 Wywóz i utylizacja inych odpadów z robiórek i demontaży kpl 1,00 0,00

2.1.2 Rozbiórki zewnętrzne 0,00

2.1.2.1 Demontaż okien przeznaczonych do wymiany wraz z zewnętrznymi parapetami blaszanymi kpl 1,00 0,00

2.1.2.2 Demontaż fasad przeznaczonych do wymiany wraz z roletami i prowadnicami kpl 1,00 0,00

2.1.2.3 Demontaż fasad przeznaczonych do przełożenia i ponownego montażu, wraz z zabezpieczeniem kpl 1,00 0,00

2.1.2.4 Demontaż wnęk podokiennych ściany w osi A Nowego Arsenału (pod oknami B1) kpl 1,00 0,00

2.1.2.5 Rozkucia istniejących studzienek doświetlających piwnicę kpl 1,00 0,00

2.1.2.6 Rozbiórka płotków przed fasadami parteru kpl 1,00 0,00

2.1.2.7 Rozbiórka istniejących krat przekrywających studzienki doświetlające piwnice kpl 1,00 0,00

2.1.2.8 Rozbiórka krat okiennych kpl 1,00 0,00

2.1.2.9 Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek kpl 1,00 0,00

2.1.2.10 Wywóz i utylizacja inych odpadów z robiórek i demontaży kpl 1,00 0,00

2.2 KONSTRUKCJA 0,00

2.2.1 Fundamenty 0,00

2.2.1.1
Prace ziemne związane z wykonaniem przegłębienia i podbicia istniejących fundamentów oraz z 

wykonaniem nowych fundamentów
kpl 1,00 0,00

2.2.1.2

Wzmocnienie istniejących ław fundamentowych poprzez podbicie ławy fundamentowej wykonywanej 

etapami na całej długości ściany po jednej, a następnie po drugiej stronie wraz z innymi niezbednymi 

pracami, towarzyszączymi 

kpl 1,00 0,00

2.2.1.3
Pogłębienie istniejącego fundamentu wykonywane etapowo wraz z innymi niezbędnymi 

towarzyszącymi pracami
kpl 1,00 0,00

2.2.1.4 Podkłady z chudego betonu kpl 1,00 0,00

2.2.1.5 Ława fundamentowa pod ścianę w osi 8 wraz ze zbrojeniem kpl 1,00 0,00

2.2.1.6 Płyta fundamentowa gr. 40cm podszybia, z betonu wodoszczelnego, wraz ze zbrojeniem kpl 1,00 0,00

2.2.2 Izolacja fundamentów 0,00

2.2.2.1 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów kpl 1,00 0,00

2.2.2.2

Renowacja powierzchni ścian fundamentowych, tynkowanych, w tym:

- oczyszczenie, odgrzybienie powierzchni ścian

- wykonanie niezbędnych napraw, wzmocnień i uzupełnień

kpl 1,00 0,00

2.2.2.3 Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm kpl 1,00 0,00
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2.2.2.4
Wykonanie izoalcji przeciwwodnej cięzkiej istniejących fundamentów i ścian fundamentowych, ponizej 

poziomu terenu
kpl 1,00 0,00

2.2.2.5
Wykonanie izoalcji przeciwwodnej cięzkiej nowych fundamentów i ścian fundamentowych, ponizej 

poziomu terenu
kpl 1,00 0,00

2.2.2.6 Izolacja termiczna ścian fundamentowych o gr. min. 5 cm od zewnątrz kpl 1,00 0,00

2.2.2.7 Folia zabezpieczająca izolację systemową kpl 1,00 0,00

2.2.2.8
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 

15 cm 
kpl 1,00 0,00

2.2.3 Elementy konstrukcji nowoprojektowane 0,00

2.2.3.1 Przedłużenie istniejącego biegu schodowego w Nowym Arsenale, do poziomu obniżonej posadzki  kpl 1,00 0,00

2.2.3.2 Przedłużenie istniejącego biegu schodowego w Starym Arsenale, do poziomu obniżonej posadzki  kpl 1,00 0,00

2.2.3.3 Wykonanie stropu żelbetowego gr. 30cm z betonu C25/30, wraz ze zbrojeniem m2 119,48 0,00

2.2.3.4 Wykonanie wieńcy żelbetowych wraz ze zbrojeniem kpl 1,00 0,00

2.2.3.5 Wykonanie ścian żelbetowych szybu windowego o gr. ok. 25cm z betonu C25/30 wraz ze zbrojeniem kpl 1,00 0,00

2.2.3.6
Montaż w podszybiu windy, po stronie wewnętrznej, do wysokości pierwszego przystanku - szczelnej 

wanny ze stali nierdzewnej
kpl 1,00 0,00

2.2.3.7 Wykonanie stropu żelbetowego o gr. 20cm z betonu C25/30 wraz ze zbrojeniem m2 66,18 0,00

2.2.3.8

Wzmocnienie lub wymiania konstrukcji dachów szedowych, z zapewnieniem wymaganej przepisami 

odporności ogniowej konstrukcji oraz z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń od projektowanych 

paneli fotowoltaicznych, nowych świetlików oraz instalacji podwieszanych w Wielkiej Sali Wystaw.

kpl 1,00 0,00

2.2.4 Nadproża stalowe 0,00

2.2.4.1
Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod 

osadzenie belek stalowych
kpl 1,00 0,00

2.2.4.2 Wykonanie poduszek betonowych pod osadzenie belek stalowych kpl 1,00 0,00

2.2.4.3
Obsadzenie belek stalowych w otworach, wraz z uzupełnieniem ubytków między belką stalową, a 

wykutą bruzdą i zabetonowaniem
kpl 1,00 0,00

2.2.5 Kratownica stalowa - sztankiety ekspozycyjne 0,00

2.2.5.1

Dostawa i montaż kratownicy stalowej (sztankiety ekspozycyjnej) o długości ok. 11 m i nośności min. 

250 kg, mocowanej w kalenicy dachu szedowego, do konstrukcji dachu, z systemem wciągarek w 

standardzie bezpieczeństwa BGVD8+ lub równoważnym, umożliwiających opuszczanie każdej z 

belek niezależnie. Sterowanie systemem wciągania z wnętrza sali. Belka z doprowadzonym 

zasilaniem trójfazowym dla celów projektowanego oświetlenia, przewody zasilające z sytemem 

zwijania podczas podnoszenia belki. 

kpl 3,00 0,00

2.2.5.2

Dostawa i montaż kratownicy stalowej (sztankiety ekspozycyjnej) o długości ok. 11 m i nośności min. 

250 kg, mocowanej pod koszem dachu szedowego, do konstrukcji dachu, z systemem wciągarek w 

standardzie bezpieczeństwa BGVD8+ lub równoważnym, umożliwiających opuszczanie każdej z 

belek niezależnie. Sterowanie systemem wciągania z wnętrza sali. Belka z doprowadzonym 

zasilaniem trójfazowym dla celów projektowanego oświetlenia, przewody zasilające z sytemem 

zwijania podczas podnoszenia belki. 

kpl 2,00 0,00

2.3 WYKONANIE ŚCIAN I ŚCIANEK G-K 0,00

2.3.1 Przemurowania i zamurowania istniejących otworów cegłą pełną kpl 1,00 0,00

2.3.2 Przemurowania i zamurowania istniejących otworów z bloczków ceramicznych kpl 1,00 0,00

2.3.3 Ściany wewnętrzne murowane z drążonych bloczków wapienno-piaskowych, silikatowych kpl 1,00 0,00

2.3.4 Ściany zewnętrzne murowane z bloczków ceramicznych kpl 1,00 0,00

2.3.5 Ściany wewnętrzne murowane gr. 44cm z bloczków ceramicznych kpl 1,00 0,00

2.3.6
Wykonanie systemowych ścian wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych, na ruszcie stalowym, z 

wypełenieniem z wełny mineralnej izolującej akustycznie, z opłytowaniem obustronnym
kpl 1,00 0,00

2.3.7

Wykonanie systemowych ścian wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych, na ruszcie stalowym, z 

wypełenieniem z wełny mineralnej izolującej akustycznie, z opłytowaniem obustronnym  z 

zastosowaniem systemowych rozwiązań do pomieszczeń mokrych

kpl 1,00 0,00

2.3.8

Wykonanie systemowych ścian wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych, na ruszcie stalowym, z 

wypełenieniem z wełny mineralnej izolującej akustycznie, z wykończeniem obustronnym i 

zastosowaniem systemowych rozwiązań oddzielenia pożarowego

kpl 1,00 0,00

2.3.9

Wykonanie obudowy ścian i przedścianek instalacyjnych oraz przewodów wentylacyjnych wzdłuż osi 

C oraz w holu wzdłuż osi Y, z płyt gipsowo-kartonowych, na stalowej podkonstrukcji systemowej z 

opłytowaniem jednostronnym i montażem projektowanych urządzeń oraz okablowania

kpl 1,00 0,00

2.3.10

Wykonanie obudowy ścian i przedścianek instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych, na stalowej 

podkonstrukcji systemowej z opłytowaniem jednostronnym i montażem projektowanych urządzeń 

oraz okablowania i z zastosowaniem systemowych rozwiązań do pomieszczeń mokrych

kpl 1,00 0,00

2.4 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 0,00

2.4.1 Warstwy podposadzkowe 0,00
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2.4.1.1

Wykonanie nowych (obniżonych) posadzek na gruncie o nośności conajmniej 500 kg/m2, wraz z 

uwzględnieniem ewentualnego wykonania skucia fragmentów istniejących ław fundamentowych i ich 

podbicia odcinkami, wykonania izolacji przeciwwodnej tych fundamentow, w Nowym Arsenale, w 

następującym układzie warstw:

- podkład pod posadzkę poliuretanową

- jastrych cementowy, gr. ok. 7 cm

- termoizolacja

- izolacja przeciwwodna typu ciężkiego

- płyta żelbetowa, z betonu wodoszczelnego, wraz ze zbrojeniem,

- zagęszczone podłoże żwirowe

m2 286,30 0,00

2.4.1.2

Wykonanie nowych (obniżonych) posadzek na gruncie o nośności conajmniej 500 kg/m2, wraz z 

uwzględnieniem ewentualnego wykonania skucia fragmentów istniejących ław fundamentowych i ich 

podbicia odcinkami, wykonania izolacji przeciwwodnej tych fundamentow, w Starym Arsenale, w 

następującym układzie warstw:

- podkład pod posadzkę poliuretanową

- jastrych cementowy, gr. ok. 7 cm, wraz z rozprowadzeniem projektowanej instalacji ogrzewania  

podłogowego (elementy instalacji w ososbnej pozycji)

- termoizolacja

- izolacja przeciwwodna typu ciężkiego

- płyta żelbetowa, z betonu wodoszczelnego, wraz ze zbrojeniem,

- zagęszczone podłoże żwirowe

m2 94,05 0,00

2.4.1.3

Wykonanie nowych (obniżonych) posadzek na gruncie o nośności conajmniej 500 kg/m2, wraz z 

uwzględnieniem ewentualnego wykonania skucia fragmentów istniejących ław fundamentowych i ich 

podbicia odcinkami, wykonania izolacji przeciwwodnej tych fundamentow, w Starym Arsenale, w 

następującym układzie warstw:

- podkład pod posadzkę poliuretanową

- jastrych cementowy, gr. ok. 7 cm

- termoizolacja

- izolacja przeciwwodna typu ciężkiego

- płyta żelbetowa, z betonu wodoszczelnego, wraz ze zbrojeniem,

- zagęszczone podłoże żwirowe

m2 27,60 0,00

2.4.1.4

S.1 (S.1A) Wykonanie nowych posadzek na stropie wewnętrznym, w następującym układzie warstw:

- pokład pod posadzkę poliuretanową,

- szlichta betonowa gr. ok. 7 cm, wraz z rozprowadzeniem projektowanej instalacji ogrzewania 

podłogowego (elementy instalacji w ososbnej pozycji)

- izolacja akustyczna stropu (dla S.1A 0- grubość warstwy zwiększona do wyrównania poziomów 

stropów)

- folia PE

m2 519,19 0,00

2.4.1.5

S.2 Wykonanie nowych posadzek na stropie wewnętrznym, w następującym układzie warstw:

- pokład pod posadzkę poliuretanową,

- szlichta betonowa gr. ok. 7 cm, wraz z rozprowadzeniem projektowanej instalacji ogrzewania 

podłogowego (elementy instalacji w ososbnej pozycji)

- izolacja akustyczna stropu

- folia PE

m2 409,17 0,00

2.4.1.6

S.3 Wykonanie nowych posadzek na stropie wewnętrznym, w następującym układzie warstw:

- pokład pod posadzkę poliuretanową,

- szlichta betonowa gr. ok. 7 cm, wraz z rozprowadzeniem projektowanej instalacji ogrzewania 

podłogowego (elementy instalacji w ososbnej pozycji)

- izolacja akustyczna stropu (grubość warstwy zwiększona do wyrównania poziomów stropów)

- folia PE

m2 7,14 0,00

2.4.2 Posadzki i cokoły 0,00

2.4.2.1 Wykonanie posadzek poliuretanowych w podziemiu, na obniżonej posadzce m2 367,34 0,00

2.4.2.2
Wykonanie posadzek poliuretanowych w podziemiu, na obniżonej posadzce, w pomieszczeniach 

mokrych
m2 40,61 0,00

2.4.2.3 Wykonanie posadzek poliuretanowych w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnych m2 877,52 0,00

2.4.2.4
Wykonanie posadzek poliuretanowych w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnych, w 

pomieszczeniach mokrych
m2 21,35 0,00

2.4.2.5
Montaż cokołów przyposadzkowych, z listew ze stali nierdzewnej szczotkowanej, na wysokosć 10 cm, 

na ścianach, w tym na biegach i spocznikach schodów
kpl 1,00 0,00

2.4.2.6
Montaż cokołów przyposadzkowych, z listew ze stali nierdzewnej szczotkowanej, na wysokosć 10 cm, 

na ścianach, w pomieszczeniach mokrych
kpl 1,00 0,00

2.4.2.7
Wykończenie biegów klatki schodowej pomiędzy osiami 1 - 3, poliuretanem z dodatkiem 

antypoślizgowym w kolorze białym
kpl 1,00 0,00

2.4.2.8

Wykończenie biegów klatki schodowej pomiędzy osiami I - II, poliuretanem z dodatkiem 

antypoślizgowym w kolorze białym, lub przeprowazenie renowacji istniejących warstw 

wykończeniowych z lastryko wg wytycznych konserwatorskich.

kpl 1,00 0,00

2.4.2.9
Przełożenie (ostrożne skucie i ponowne ułożenie), renowacja (czyszczenie oraz impregnacja) 

istniejącej posadzki kamiennej w holu (materiał z odzysku).
m2 19,60 0,00

2.4.2.10 Wycieraczka zintegrowana z posadzką, zlicowana - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym m2 17,03 0,00

2.4.3 Sufity 0,00

2.4.3.1
Wykończenie stropu nad kondygnacją podziemną, z zachowaniem autentycznej struktury stropu od 

spodu (ślady deskowania), poprzez uzupełnienie ubytków, ewentualne naprawy oraz malowanie 
m2 397,65 0,00

2.4.3.2
Wykończenie stropu nad parterem i nad piętrem oraz spodów biegów i spczników klatek schodowych 

tynkiem, szpachlowaniem oraz malowaniem
m2 480,92 0,00
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2.4.3.3

Ocieplenie istniejących stropów nad piętrem i wykonanie sufitów podwieszanych z podwójnej płyty g-k 

na profilach stalowych wykończonych szpachlowaniem na gładko, z osadzeniem kątowników na 

krawędziach wypukłych i malowaniem farbą akrylową (wykończenie dachów szedowych w oddzielnej 

pozycji)

m2 239,65 0,00

2.4.3.4
Wykonanie podwieszenia na parterze w strefie wejściowej (hol pom. nr 01.15) z istniejących modułów 

kratownicy pochodzącej z zadaszenia Wielkiej Sali wystaw
kpl 1,00 0,00

2.4.3.5 Wykonanie materiałowego sufitu ambientowego w pom. Wielkiej Sali wystaw m2 298,38 0,00

2.4.4 Wykończenie ścian 0,00

2.4.4.1 Wykonanie tynków gipsowych I kat. na ścianach pomieszczeń, wraz z wnękami kpl 1,00 0,00

2.4.4.2
Wykończenie ścian gipsowo-kartonowych pomieszczeń wraz z wnękami, szpachlowaniem na gładko, 

z osadzeniem kątowników na krawędziach wypukłych.
kpl 1,00 0,00

2.4.4.3 Wykończenie słupów okrągłych szpachlowaniem na gładko kpl 1,00 0,00

2.4.4.4 Malowanie ścian i wnęk oraz słupów farbą akrylową, zmywalną kpl 1,00 0,00

2.4.4.5
Wykonanie tynków gipsowych I kat. na ścianach pomieszczeń sanitarnych i aneksów, wraz z 

wnękami
kpl 1,00 0,00

2.4.4.6
Wykończenie ścian gipsowo-kartonowych pomieszczeń sanitarnych i aneksów wraz z wnękami, 

szpachlowaniem na gładko, z osadzeniem kątowników na krawędziach wypukłych.
kpl 1,00 0,00

2.4.4.7 Malowanie ścian i wnęk pomieszczeń sanitarnych farbą lateksową, matową, ze zmywalną powłoką kpl 1,00 0,00

2.4.4.8
Wykończenie ścian i wnęk pomieszczeń magazynowych oraz technicznych tynkiem cementowo-

wapiennym szpachlowanym na gładko
kpl 1,00 0,00

2.4.4.9
Osadzenie kątowników ochronnych ze stali nierdzewnej szczotkowanej, w narożnikach wypukłych 

pomieszczeń pomocnicznych i technicznych
kpl. 1,00 0,00

2.4.4.10
Wykończenie ścian i wnęk pomieszczeń magazynowych oraz technicznych farbą akrylową do wys. 3 

m
kpl 1,00 0,00

2.4.4.11
Wykonanie izolacji termicznej gr. 5 cm od wewnątrz, na ścianach i we wnękach, będacych 

równocześnie przegrodami zewnętrznymi
kpl 1,00 0,00

2.4.4.12
Wykończenie ścian węzłów higieniczno-sanitarnych panelami z blachy nierdzewnej wielkoformatowej 

polerowanej (efekt lustra)
kpl 1,00 0,00

2.4.4.13

Wykonanie ścian wystawowych, z płyt gipsowo-kartonowych szpachlowanych na gładko, z 

osadzeniem kątowników na krawędziach wypukłych. zagruntowanych, malowanych farbą lateksową, 

matową, ze zmywalną powłoką. Uwaga: pod warstwą gk, dodatkowa płyta typu OSB-3 gr. 2,2 cm.

kpl 1,00 0,00

2.4.5 Stolarka i ślusarka wewnętrzna 0,00

2.4.5.1 Dp1 Drzwi o wym. ok.150x205 cm i odporności ogniowej EI30 z holu na klatkę schodową szt 1,00 0,00

2.4.5.2 Dp2 Drzwi o wym. ok. 100x205 cm i odporności ogniowej EI30 na klatkę schodową szt 2,00 0,00

2.4.5.3 Dp3 Drzwi o wym. ok. 150x205 cm i odporności ogniowej EI60 z przedsionka do cz. biurowej szt 1,00 0,00

2.4.5.4 Dp5 Drzwi o wym. ok.130x205 cm i odporności ogniowej EI60 do korytarza w piwnicy szt 2,00 0,00

2.4.5.5 Dp5 Drzwi o wym. ok. 95x205 cm i odporności ogniowej EI60 do rozdzielni elektr. szt 1,00 0,00

2.4.5.6 Dp7 Drzwi o wym. ok. 180x215 cm i odporności ogniowej EI30 z przedsionka do dużej Sali wystaw szt 1,00 0,00

2.4.5.7 Dt1 Drzwi o wym. ok. 110x205 cm do wc w Nowym Arsenale szt 3,00 0,00

2.4.5.8 Dt3 Drzwi o wym. ok. 100x205 cm do toalety dziecięcej szt 1,00 0,00

2.4.5.9 Dw1 Drzwi o wym. ok. 90x205 cm szt 7,00 0,00

2.4.5.10 Dw2 Drzwi o wym. ok. 100x205 cm szt 2,00 0,00

2.4.5.11 Dw2 Drzwi o wym. ok. 250x205 cm szt 1,00 0,00

2.4.5.12 Dw3 Drzwi o wym. ok. 76x205 cm szt 1,00 0,00

2.4.5.13 Dw4 Drzwi o wym. ok. 90x205 cm szt 2,00 0,00

2.4.5.14 Dw4a Drzwi o wym. ok. 60x205 cm szt 1,00 0,00

2.4.5.15 Dw5 Drzwi o wym. ok. 70x215 cm szt 1,00 0,00

2.4.5.16 Dw6 Drzwi o wym. ok. 80x215 cm szt 1,00 0,00

2.4.5.17 Dw8 Drzwi o wym. ok. 95x205 cm szt 10,00 0,00

2.4.5.18 Dw9 Drzwi o wym. ok. 250x230 cm szt 1,00 0,00

2.4.5.19 Dz1 Drzwi o wym. ok. 120x205cm, do maszynowni szt 1,00 0,00

2.4.5.20
Drzwi przesuwne w kasecie, białe, na pełną wys. pomieszczenia, bez dolnej prowadnicy, zabudowane 

w ścianie g-k
szt 2,00 0,00

2.4.5.21

Ścianki przeszklone wewnętrzne, systemowe, w profilach aluminiowych, o odporności EI15, do pełnej 

wysokości pomieszczenia, wzdłuż korytarza na piętrze, w osi C, z systemem rolet tekstylnych 

zasłaniających, sterowanych ręcznie.

kpl. 1,00 0,00

2.4.5.22

Ścianki przeszklone wewnętrzne, systemowe, w profilach aluminiowych stojące na ściankach 

działowych wys. ok. 0,8 m (do wys. biurek) i do pełnej wysokości pomieszczenia, pomiędzy 

pomieszczeniami biurowymi na piętrze, z systemem rolet tekstylnych zasłaniających, sterowanych 

ręcznie.

kpl. 1,00 0,00

2.4.5.23

Ścianka przeszklona wewnętrzna, systemowa, w profilach aluminiowych, o odporności EI15, na 

zabudowie meblowej, do pełnej wysokości pomieszczenia, pomiędzy pracowniami kuratorów (pom. 

2.04 i 2.04a) wzdłuż osi 3, na piętrze, z systemem rolet tekstylnych zasłaniających, sterowanych 

ręcznie.

kpl. 1,00 0,00
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2.4.5.24
Ww1 ścianka przeszklona wewnętrzna o wym. ok. 358x375 cm z drzwiami jednoskrzydłowymi 

przeszklonymi
kpl. 1,00 0,00

2.4.6 Wyposażenie wnętrz 0,00

2.4.6.1 Wyposażenie węzłów higieniczno-sanitarnych 0,00

2.4.6.1.1
KO 1.2 Kosz na odpadki ze stali nierdzewnej, montowany do ściany lub wpuszczany w ścianę, 

o pojemności co najmniej 25 litrów – dopuszcza się integrację z pojemnikiem na ręczniki PR 1.2
szt 5,00 0,00

2.4.6.1.2
KO 1.3 Kosz na odpadki ze stali nierdzewnej, montowany do ściany lub wpuszczany w ścianę, 

o pojemności co najmniej 25 litrów – dopuszcza się integrację z pojemnikiem na ręczniki PR 1.2
szt 4,00 0,00

2.4.6.1.3
DZ 1.2 Dozownik mydła w płynie naścienny, ze stali nierdzewnej, ze zbiornikiem na mydło o 

pojemności co najmniej 400ml
szt 5,00 0,00

2.4.6.1.4
DZ 1.3 Dozownik mydła w płynie naścienny, ze stali nierdzewnej, ze zbiornikiem na mydło o 

pojemności co najmniej 400ml
szt 4,00 0,00

2.4.6.1.5
PR 1.2  Pojemnik  na  ręczniki  papierowe  w  listkach  (co  najmniej  400szt.),  naścienny,  ze  stali 

nierdzewnej, zamykany na zamek, dopuszcza się integrację z pojemnikiem na odpadki KO 1.2
szt 6,00 0,00

2.4.6.1.6

PR 1.3 Pojemnik na ręczniki papierowe w listkach (co najmniej 400szt.), wpuszczany w ścianę 

(typu wnękowego), ze stali nierdzewnej, zamykany na zamek, dostosowany do stosowania w 

toaletach  dla  osób  niepełnosprawnych,  dopuszcza  się  integrację  z  pojemnikiem  na  odpadki 

KO 1.3

szt 4,00 0,00

2.4.6.1.7

PP 1.1  Pojemnik  na  papier  toaletowy,  wpuszczany  w  ścianę  (typu  wnękowego),  mieszczący 

jednocześnie co najmniej dwie rolki papieru toaletowego o średnicach ok.130-140mm, ze stali 

nierdzewnej zamykany na kluczyk

szt 3,00 0,00

2.4.6.1.8

PP 1.2  Pojemnik  na  papier  toaletowy,  wpuszczany  w  ścianę  (typu  wnękowego),  mieszczący 

jednocześnie co najmniej dwie rolki papieru toaletowego o średnicach ok.130-140mm, ze stali 

nierdzewnej zamykany na kluczyk

szt 1,00 0,00

2.4.6.1.9

SA 1.2 miska ustępowa przeznaczona do użytkowania dla osób niepełnosprawnych wisząca, 

ceramiczna,  biała,  z  deską  wolnoopadającą  twardą  z tworzywa  ABS  na  zawiasach  ze  stali 

nierdzewnej,  montowana  na  stelażu  stalowym, podtynkowym,  z  regulowaną  wysokością  

zabudowy, z ukrytą spłuczką, z przyciskiem spłukującym podwójny ze stali nierdzewnej, lub 

system  bezdotykowy,  z  zasilaniem  sieciowym  (zasilacz)  lub  przez  baterię  o  gwarantowanej 

długiej  żywotności,  z  kompletem  uchwytów  ze  stali  nierdzewnej ułatwiających obsługę dla osób 

niepełnosprawnych

szt 3,00 0,00

2.4.6.1.10

SA 1.3 miska ustępowa wisząca, ceramiczna, biała, z deską wolnoopadającą twardą z tworzywa ABS  

na  zawiasach  ze  stali  nierdzewnej,  montowana  na  stelażu  stalowym,  z  regulowaną wysokością 

zabudowy, podtynkowym, z ukrytą spłuczką, z  przyciskiem spłukującym podwójnym ze stali 

nierdzewnej, lub system bezdotykowy, z zasilaniem sieciowym (zasilacz) lub przez baterię o 

gwarantowanej długiej żywotności

szt 1,00 0,00

2.4.6.1.11

UM 1.1  umywalka  przeznaczona  do  użytkowania  dla  osób  niepełnosprawnych,  prostokątna, 

ceramiczna, biała, wieszana na ścianie, z baterią naścienną lub  jednootworową montowaną w 

umywalce, ze stali chromowanej, bezdotykową - automatycznie uruchamianą na podczerwień, 

z regulacją  temperatury,  z  zasilaniem  sieciowym  (zasilacz)  lub  przez  baterię o gwarantowanej 

długiej żywotności

szt 3,00 0,00

2.4.6.1.12
UM 1.4 umywalka do pomieszczeń gospodarczych, wieszana, ze stali nierdzewnej, z baterią 

jednouchwytową, sterowaną ręcznie
szt 5,00 0,00

2.4.6.1.13

UM 1.5 umywalka w aneksie kuchennym na piętrze oraz w kontuarze księgarni prostokątna, 

ceramiczna, biała, wpuszczana  w  blat  lub  podblatowa,  z  baterią  blatową  ze  stali  chromowanej,  

bezdotykową  - automatycznie uruchamianą na podczerwień, z regulacją temperatury, z zasilaniem 

sieciowym (zasilacz) lub przez baterię o gwarantowanej długiej żywotności

szt 2,00 0,00

2.4.6.1.14

UM 1.6  umywalka  dziecięca,  ceramiczna,  biała,  wieszana  na  ścianie  na  wysokości 

umożliwiającej  korzystanie  przez  dzieci  od  lat  4,  z  baterią  naścienną  lub    jednootworową 

montowaną w umywalce, ze stali chromowanej, bezdotykową - automatycznie uruchamianą na 

podczerwień,  z  regulacją  temperatury,  z  zasilaniem  sieciowym  (zasilacz)  lub  przez  baterię  o 

gwarantowanej długiej żywotności

szt 1,00 0,00

2.4.6.1.15
ZL 1.1 zlew gospodarczy, wieszany lub wpuszczany w blat ze stali nierdzewnej lub odpornego 

tworzywa sztucznego z baterią jednouchwytową, sterowaną ręcznie, z wyciąganą wylewką
szt 5,00 0,00

2.4.6.1.16
ZL 1.2 zlew gospodarczy, wieszany lub wpuszczany w blat ze stali nierdzewnej lub odpornego 

tworzywa sztucznego z baterią jednouchwytową, sterowaną ręcznie, z wyciąganą wylewką
szt 1,00 0,00

2.4.6.1.17

PD 1.1  przewijak dziecięcy  do toalety  dziecięcej (pom.01.04),  stały,  składający  się  z  półki  

w zabudowie  gipsowo-kartonowej  na  pełną  szerokość  pomieszczenia  na  której  zostanie 

umieszczony  materac  do  przewijania  małych  dzieci,  wykończony  zmywalnym  tworzywem, 

dedykowanym do tego typu zastosowań

szt 1,00 0,00

2.4.6.2 Zabudowy meblowe 0,00

2.4.6.2.1

BR 1.1 Kontuar księgarni

Mebel na planie kwadratu z wewnętrzną przestrzenią dla osób obsługi sprzedaży oraz 

bezpieczeństwa. Konstrukcja główna mebla z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie malowanych w 

kolorze ścian, alternatywnie konstrukcja z płyt meblowych, z wykończeniem matowym i kolorem 

maksymalnie zbliżonym do koloru ścian. 

Narożniki wypukłe i cokół wys. 10cm wykonane z blachy stalowej nierdzewnej szczotkowanej. Na 

całym obwodzie  mebla  należy  wykonać  dwa  poziomy  blatów  –  wyższy  do  obsługi klientów,  

niższy, schowany  do  umieszczenia  kas,  komputerów,  monitorów  i  innych  urządzeń . W części 

mebla od strony fasady WT2 należy zainstalować zlew ZL1.1 i umywalkę UM 1.5. (w osobnych 

pozycjach).

Wejście za kontuar zamykane, z zamkiem elektromagnetycznym, z systemem kontroli dostępu jak 

dla  stolarki  drzwiowej.  Blaty  kontuaru  z  drewna  litego,  klejonego,  dębowego, bielonego lub 

jesionowego.

kpl. 1,00 0,00
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2.4.6.2.2

ST 1.1  Stoły ekspozycyjne księgarni

Konstrukcja z rusztu stalowego lakierowanego proszkowo w kolorze białym zbliżonym do koloru ścian. 

Blat stołu z drewna litego, klejonego, dębowego bielonego lub jesionowego. Nogi  z  drewna  litego, 

analogicznego  jak  blat , na  kółkach z hamulcami i białym ogumowaniem. 

kpl. 2,00 0,00

2.4.6.2.3

T 1.1  Regał  wnękowy  z  aneksem  kuchennym

Wykonanie  w  technologii  gipsowo-kartonowej, na podkonstrukcji z profili stalowych, w taki sposób, 

że ściany boczne wnęki i półki stanowią nierozłączną całość. Ściany boczne wnęki grubości 10cm. 

Szerokość wnęki ok. 420cm. Głębokość mebla ok.70cm. Wysokość wnęki odpowiadająca wysokości 

ościeżnicy drzwi i przejść w osi C (około 205-210cm). Cokół stalowy wys. 10cm ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej. Całość wnęki regału zamykana roletą meblową, aluminiową, zwijaną  i  rozwijaną  

elektrycznie.  Wewnątrz  wnęki  aneks  kuchenny  z  szafkami dolnymi podblatowymi. Uchwyty szafek 

i szuflad ze stali nierdzewnej. Fronty meblowe z płyty MDF wykończonej fornirem w kolorze 

odpowiadającym innym elementom drewnianym. Blat kuchenny z konglomeratu kwarcytowego, 

białego, nieporowatego, polerowanego, o grubości co najmniej 30-50mm. Od  poziomu  140cm  do  

góry  wnęki  należy równomiernie rozmieścić trzy półki głębokości 30cm z płyty g-k. Półki powinny 

mieć grubość 7,5-10cm,  z  górną  płaszczyzną  pokrytą  formatką  ze  stali  nierdzewnej,  zagiętej  na  

płaszczyznę frontową półki do połowy jej grubości. W modułach szafek należy umieścić: LOD.1 

Lodówkę w zabudowie z frontem meblowym, ZMY.1 Zmywarka podblatową w zabudowie z frontem 

meblowym, REC.1 Zestaw koszy do recyklingu w dużej wysuwanej szufladzie.

kpl. 1,00 0,00

2.4.6.2.4

T 1.2  Regał wnękowy z  szafkami pracowniczymi

Wykonanie  w technologii  gipsowo-kartonowej, na podkonstrukcji z profili stalowych. Ściany boczne 

wnęki grubości 10cm. Szerokość wnęki ok. 215cm. Głębokość mebla ok.70cm. Wysokość wnęki 

odpowiadająca wysokości ościeżnicy drzwi i przejść w osi C (około 205-210cm).  Cokół  stalowy  wys.  

10cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Całość  wnęki  regału zamykana roletą meblową, 

aluminiową, zwijaną i rozwijaną elektrycznie. Dostarczyć 7 sztuk stalowych szafek szatniowych, 

pracowniczych, zamykanych zamkiem  jednokomorowych w rozmiarach, które pozwolą maksymalnie 

wykorzystać przestrzeń wnęki. 

kpl. 1,00 0,00

2.4.6.2.5

T 1.3  Regał  wnękowy  ze  sprzętem  biurowym

Wykonanie  w  technologii  gipsowo-kartonowej. Ściany boczne wnęki grubości 10cm. Szerokość 

wnęki ok. 126cm. Głębokość mebla ok.70cm. Wysokość wnęki odpowiadająca wysokości ościeżnicy 

drzwi i przejść w osi C (około 205-210cm).  Cokół  stalowy  wys.  10cm ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej.  Całość  wnęki  regału zamykana roletą meblową, aluminiową, zwijaną i rozwijaną 

elektrycznie. Wewnątrz wnęki umieszczony będzie sprzęt biurowy – kserokopiarka i kosze na 

segregowane odpady biurowe – sprzęt poza zakresem. Od poziomu ok. 140cm do góry wnęki należy 

równomiernie rozmieścić dwie  półki  głębokości  ok.  60cm  z  płyty  g-k.  Półki  powinny  mieć  

grubość  7,5-10cm,  z  górną płaszczyzną pokrytą formatką ze stali nierdzewnej, zagiętej na 

płaszczyznę frontową półki do połowy jej grubości. 

kpl. 2,00 0,00

2.4.6.2.6

T 1.3 Regał wnękowy z półkami

Wykonanie w technologii gipsowo-kartonowej. Ściany boczne  wnęki  grubości  10cm.  Szerokość  

wnęki  ok.  120-130cm.  Głębokość  mebla  ok.70cm.  Wysokość wnęki odpowiadająca wysokości 

ościeżnicy drzwi i przejść w osi C (około 205-210cm). Cokół stalowy wys. 10cm  ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej. Całość wnęki regału zamykana roletą meblową, aluminiową, zwijaną i rozwijaną 

elektrycznie. Od poziomu ok. 10cm do góry wnęki należy równomiernie rozmieścić 4 półki głębokości 

ok. 60cm z płyty g-k. Minimalna  wysokość  przestrzeni międzypółkowej ok.33cm. Półki powinny mieć 

grubość 7,5-10cm, z górną płaszczyzną pokrytą  formatką  ze  stali  nierdzewnej,  zagiętej  na  

płaszczyznę  frontową  półki  do  połowy  jej grubości. 

kpl. 8,00 0,00

2.4.6.2.7

T 1.3  Regał  wnękowy  z  ze  stanowiskiem  porządkowym 

Wykonanie  w  technologii gipsowo-kartonowej w taki sposób że ściany boczne wnęki i półki stanowią 

nierozłączną całość. Szerokość  wnęki  ok.  125cm,  ściany  boczne  wnęki  grubości  10cm  (mebel  

za  aneksem porządkowym dłuższy). Głębokość mebla ok.70cm. Wysokość wnęki odpowiadająca 

wysokości ościeżnicy drzwi i przejść w osi C (około 205-210cm). Cokół stalowy wys. 10cm ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej. Całość wnęki regału zamykana roletą meblową, aluminiową, zwijaną i 

rozwijaną elektrycznie. We  wnęce  należy  umieścić  blat/półkę wykonaną w całości ze stali 

nierdzewnej, podwiesić umywalkę UM 1.4 i zlew ZL 1.1. Tył wnęki do poziomu ok. 160cm wykończony 

stalą nierdzewną. Powyżej dwie półki. Wszystkie półki grubości 7,5-10cm, z górną płaszczyzną 

pokrytą formatką ze stali nierdzewnej, zagiętej na płaszczyznę  frontową  półki  do  połowy  jej  

grubości. 

kpl. 1,00 0,00

2.4.6.2.8

T 1.4  Regał wnękowy z  szafkami pracowniczymi

Wykonanie  w technologii  gipsowo-kartonowej. Ściany boczne wnęki grubości 10cm. Szerokość 

wnęki ok. 125-145cm. Głębokość mebla ok.70cm. Wysokość wnęki odpowiadająca wysokości 

ościeżnicy drzwi i przejść w osi C (około 205-210cm). Cokół stalowy wys. 10cm ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej. Całość wnęki regału zamykana roletą meblową, aluminiową, zwijaną i rozwijaną 

elektrycznie. Dostarczyć 7 sztuk stalowych szafek szatniowych, pracowniczych, zamykanych 

zamkiem  jednokomorowych w rozmiarach, które pozwolą maksymalnie wykorzystać przestrzeń 

wnęki. 

kpl. 2,00 0,00

2.4.6.2.9

T 1.5 Regał wnękowy

Wykonanie w technologii gipsowo-kartonowej w taki sposób że ściany  boczne  wnęki  i  półki  

stanowią  nierozłączną  całość.  Szerokość wnęki ok. 168cm, ściany boczne wnęki grubości 10cm. 

Głębokość mebla ok.45cm. Wysokość wnęki odpowiadająca wysokości ościeżnicy drzwi i przejść w 

osi C (około 205-210cm).  Cokół stalowy wys. 10cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Wewnątrz  

wnęki  należy  równomiernie  rozmieścić  4  półki.  Minimalna  wysokość  przestrzeni międzypółkowej 

ok.33cm. Półki  grubości  7,5-10cm,  z  górną płaszczyzną pokrytą formatką ze stali nierdzewnej, 

zagiętej na płaszczyznę frontową półki do połowy jej grubości. Całość wnęki regału zamykana roletą 

meblową, aluminiową, zwijaną i rozwijaną elektrycznie.

kpl. 2,00 0,00

2.4.6.2.10

T 1.6 Regał wnękowy

Wykonanie w technologii gipsowo-kartonowej w taki sposób że ściany  boczne  wnęki  i  półki  

stanowią  nierozłączną  całość. Szerokość  wnęki  ok.  148-158cm,  ściany  boczne  wnęki  grubości  

10cm  (mebel  za  aneksem porządkowym  dłuższy).  Głębokość  mebla  ok.35-45cm  (mebel  za  

aneksem  porządkowym płytszy). Wysokość wnęki odpowiadająca wysokości ościeżnicy drzwi i 

przejść w osi C (około 205-210cm). Cokół stalowy wys. 10cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 

Wewnątrz  wnęki  należy  równomiernie  rozmieścić  4  półki.  Minimalna  wysokość przestrzeni  

międzypółkowej  ok.33cm.  Półki  grubości  7,5-10cm,  z  górną płaszczyzną pokrytą formatką ze stali 

nierdzewnej, zagiętej na płaszczyznę frontową półki do połowy jej grubości. Cokół stalowy wys. 10cm 

malowany w kolorze szarym. Całość  wnęki  regału  zamykana  roletą  meblową, aluminiową, zwijaną i 

rozwijaną elektrycznie. 

kpl. 2,00 0,00
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2.4.6.2.11

T 1.6  Regał  wnękowy  z  aneksem  porządkowym

Wykonanie  w  technologii  gipsowo- kartonowej w taki sposób że ściany boczne wnęki i półki 

stanowią nierozłączną całość. Szerokość  wnęki  ok.  148-158cm,  ściany  boczne  wnęki  grubości  

10cm  (mebel  za  aneksem porządkowym dłuższy). Głębokość mebla ok.53cm. Wysokość wnęki 

odpowiadająca wysokości ościeżnicy drzwi i przejść w osi C (około 205-210cm). Cokół stalowy wys. 

10cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Tył wnęki do poziomu ok. 160cm wykończony stalą 

nierdzewną. Powyżej dwie półki. Półki  grubości  7,5-10cm,  z  górną  płaszczyzną  pokrytą  formatką  

ze  stali  nierdzewnej,  zagiętej  na  płaszczyznę  frontową  półki  do  połowy  jej  grubości.  Całość 

wnęki regału zamykana roletą meblową, aluminiową, zwijaną i rozwijaną elektrycznie. 

kpl. 1,00 0,00

2.4.6.2.12

T 1.7 Regał wnękowy

Wykonanie w technologii gipsowo-kartonowej w taki sposób, że ściany  boczne  wnęki  i  półki  

stanowią  nierozłączną  całość.  Szerokość  wnęki  ok.  125-141cm,  ściany  boczne  wnęki  grubości  

10cm.  Głębokość  mebla ok.45cm. Wysokość wnęki odpowiadająca wysokości ościeżnicy drzwi i 

przejść w osi C (około 205-210cm).  Cokół stalowy wys. 10cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej. 

Wewnątrz  wnęki  należy  równomiernie  rozmieścić  4  półki.  Minimalna  wysokość  przestrzeni  

międzypółkowej  ok.33cm.  Półki  grubości  7,5-10cm,  z  górną płaszczyzną pokrytą formatką ze stali 

nierdzewnej, zagiętej na płaszczyznę frontową półki do połowy jej grubości. Całość  wnęki  regału  

zamykana  roletą  meblową, aluminiową, zwijaną i rozwijaną elektrycznie.

kpl. 5,00 0,00

2.4.6.2.13

FD 1.1 Kontuar - frontdesk w holu wejściowym

Mebel recepcyjny dla obsługi ruchu, informacji  oraz  bezpieczeństwa.  Konstrukcja  główna  mebla  z  

płyt  gipsowo-kartonowych  na ruszcie  malowanym  w  kolorze  ścian,  alternatywnie  konstrukcja  z  

płyt  meblowych,  z wykończeniem matowym i kolorem maksymalnie zbliżonym do  koloru ścian. 

Narożniki i cokół wys. 10cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Należy wykonać dwa poziomy blatów 

– wyższy do obsługi klientów, niższy, schowany do umieszczenia komputerów, monitorów  i innych  

urządzeń.  

Wejście za kontuar zamykane z zamkiem elektromagnetycznym z systemem kontroli dostępu jak 

dla  stolarki  drzwiowej.  Blaty  kontuaru  z  drewna  litego,  klejonego  dębowego  bielonego  lub 

jesionowego – wykończenie do uzgodnienia na etapie projektu. 

kpl. 1,00 0,00

2.4.6.2.14

Regały wnękowe w pomieszczeniach biurowych 

Wykonanie w technologii gipsowo-kartonowej w taki sposób że ściany boczne  regału  i  półki  

stanowią  nierozłączną  całość.  Ściany boczne regału grubości 7,5 -10 cm. Głębokość mebla 

ok.35cm. Wysokość regału około 205-210cm. Powyżej regału płaszczyzna ściany z płyt G-K 

zlicowana z fronetm regału i do pełnej wysokości pomieszczenia. Cokół stalowy wys. 10cm ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej. Wewnątrz  regału  należy  równomiernie  rozmieścić  4  półki.  Minimalna  

wysokość  przestrzeni międzypółkowej ok.33cm. Półki  grubości  7,5-10cm,  z  górną płaszczyzną 

pokrytą formatką ze stali nierdzewnej, zagiętej na płaszczyznę frontową półki do połowy jej grubości.

kpl. 12,00 0,00

2.4.6.2.15

Regały wnękowe w sekretariacie i gabinecie

Wykonanie w technologii gipsowo-kartonowej w taki sposób że ściany boczne  regału  i  półki  

stanowią  nierozłączną  całość.  Ściany boczne regału grubości 7,5 -10 cm. Głębokość mebla ok. 

35cm. Wysokość regału około 205-210cm. Powyżej regału płaszczyzna ściany z płyt G-K zlicowana z 

fronetm regału i do pełnej wysokości pomieszczenia. Cokół stalowy wys. 10cm ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej. Wewnątrz  regału  należy  równomiernie  rozmieścić  6  półek. Półki grubości  7,5-

10cm,  z  górną płaszczyzną z płyt laminowanych MDF w kolorze białym; wzmocnione na użytek 

książek

kpl. 4,00 0,00

2.4.6.2.16

Komoda pomiędzy pom. biurowym 02.04a a pracownią kuratorów 02.04 szerokość wynikowo około 

390 cm, wysokości ok. 72 cm (analogicznie jak wysokości biurek), głębokość ok. 60cm. Komoda 

powinna być wykonana z drewna litego lub płyty stolarskiej wykończonej fornirem analogicznym do 

stosowanych w innych meblach 

kpl. 1,00 0,00

2.4.6.3 Wyposażenie meblowe ruchome 0,00

2.4.6.3.1 KS 1.1 Krzesło konferencyjne z podłokietnikami szt 10,00 0,00

2.4.6.3.2 KS 1.2 Krzesło pracownicze obrotowe szt 18,00 0,00

2.4.6.3.3 KS 1.6 Krzesło pracownicze obrotowe szt 3,00 0,00

2.4.6.3.4 ST 1.2 Stół konferencyjny 400x120cm szt 1,00 0,00

2.4.6.3.5 ST 1.4 Stół gabinetowy kwadratowy 150x150cm szt 1,00 0,00

2.4.6.3.6 ST 1.5 Biurko 120x80cm z osłoną przednią szt 1,00 0,00

2.4.6.3.7 ST 1.7 Biuro 140x80cm szt 8,00 0,00

2.4.6.3.8 ST 1.3 Biurko pracownicze w kształcie litery L– rozmiary ok.268x265x80cm szt 3,00 0,00

2.4.7 Windy 0,00

2.4.7.1 Montaż kompletnego wyposażenia szybu windy kpl 1,00 0,00

2.4.7.2

Montaż dźwigu osobowego; wym. kabiny ok. 270x175 cm, drzwi o szer. ok. 140 cm; napęd 

elekryczny; wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej, panel sterujący ze szkła lakierowanego 

białego, posadzka z poliuretanu białego, lustro na jednej ze scian, wentylacja kabiny.

kpl 1,00 0,00

2.4.8 Inne prace montażowe 0,00

2.4.8.1

Montaż balustrady wysokości 1,1m, pełnej (ścianka), mocowanej bezpośrednio lub policzkowo do 

biegów i spoczników z wykończeniem pochwytów ze stali nierdzewnej o profilu prostokątnym, lekko 

zaokrąglonym z zachowaniem wysunięcia poręczy przed linię pierwszego stopnia na klatce pomiędzy 

osiami 1 do 3.

kpl 1,00 0,00

2.4.8.2

Montaż balustrady wysokości 1,1m, pełnej (ścianka), mocowanej bezpośrednio lub policzkowo do 

biegów i spoczników z wykończeniem pochwytów ze stali nierdzewnej o profilu prostokątnym, lekko 

zaokrąglonym z zachowaniem wysunięcia poręczy przed linię pierwszego stopnia na klatce pomiędzy 

osiami I do II.

kpl 1,00 0,00

2.4.8.3
Montaż gabloty z oświetleniem ledowym na krawędziach (lightboxu) na plakat o wym. min. 100x70 

cm, wmontowanej w ścianę z zabudowy gk (zlicowanej), zamkniętej szybą bezpieczną
kpl 2,00 0,00

2.5 ELEWACJE 0,00
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2.5.1 Prace na elewacjach 0,00

2.5.1.1

Renowacja powierzchni elewacji tynkowanej, wg wytycznych konserwatorskich, w tym:

- skucie uszkodzonych lub trwale zawilgoconych, spękanych lub zdegradowanych tynków

- oczyszczenie powierzchni

- wykonanie niezbędnych napraw, wzmocnień i uzupełnień

- wykonanie nowych warstw tynkarskich

kpl. 1,00 0,00

2.5.1.2 Malowanie powierzchni elewacji wraz z gruntowaniem, wg wytycznych konserwatorskich kpl 1,00 0,00

2.5.1.3

Renowacja punktowej dekoracji na ścianach piętra, wg. wytycznych konserwatorskich, w tym:

- oczyszczenie,

- uzupełnienie uszkodzeń, ubytków,cyzelowanie krawędzi

- impregnacja,

- malowanie,

szt. 159,00 0,00

2.5.1.4
Renowancja portalu wejściowego od strony zewnętrznej, wzdłuż osi D, wg. wytycznych 

konserwatorskich,
kpl. 1,00 0,00

2.5.1.5
Renowancja portalu wejściowego do Galerii od strony zewnętrznej, wzdłuż osi Z, wg. wytycznych 

konserwatorskich,
kpl. 1,00 0,00

2.5.1.6

Wykonanie nowej elewacji budynku od strony zachodniej, wraz z ociepleniemi wykończeniem tynkiem 

mineralnym i malowaniem oraz detalem architektonicznym imitującym podziały fasady wschodniej wg 

wytycznych konserwatorskich.

kpl. 1,00 0,00

2.5.2 Stolarka zewnętrzna 0,00

2.5.2.1

Prace związane z fasadami i drzwiami zewnętrznymi przeznaczonymi do pozostawienia (WT1 i Dz1 

wzdłuż osi 1, oraz WT2 wzdłuż osi D pomiędzy osiami 3-4):

1. Regulacja drzwi, wyprawki lakiernicze,

2. Montaż elementów kontroli dostępu,

3. Uszczelnienie styków z murem po ubu stronach

4. Zabezpieczenie na czas prowadzonych robót, obustronne, płytą typu OSB

m2 52,29 0,00

2.5.2.2

Prace związane z przeniesieniem istniejących fasad (WT2  wzdłuż  osi  E  pomiędzy  osiami  1-3):

1. Ostrożny demontaż i ponowny montaż w jednym z pól pomiędzy osiami 5-7

2. Zabezpieczenie na czas prowadzonych robót, obustronne, płytą typu OSB

m2 20,79 0,00

2.5.2.3
Montaż fasady WT2 z polami stałymi, na wzór fasad WT1 i WT2 przeznaczonych do zachowania, 

szyba zespolona P4, system zaciemniający na wzór istniejącego - sterowanie elektryczne
m2 20,79 0,00

2.5.2.4

Montaż fasady WT2 wzdłuż osi E, z kwaterami rozsuwanymi zamykanymi zamkiem od środka i 

odcinkiem stałym wzdłuż osi 3 (istniejący odcinek do ewentualnego wykorzystania), na wzór fasad 

WT1 i WT2 przeznaczonych do zachowania, szyba zespolona P4, system zaciemniający na wzór 

istniejącego - sterowanie elektryczne

m2 20,79 0,00

2.5.2.5

Montaż fasad WT3 z polami stałymi po bokach oraz nad portalem wejściowym, na wzór fasad WT1 i 

WT2 przeznaczonych do zachowania, szyba zespolona P4, system zaciemniający na wzór 

istniejącego w fasadach - sterowanie elektryczne

m2 12,97 0,00

2.5.2.6

Montaż fasad WT4 z polami stałymi po bokach oraz nad portalem wejściowym, na wzór fasad WT1 i 

WT2 przeznaczonych do zachowania, szyba zespolona P4 (skucie wnęki podokiennej w osobnej 

pozycji)

m2 15,96 0,00

2.5.2.7 Dz2 - Drzwi zewnętrzne o wym. ok. 1,30x2,15m kpl. 1,00 0,00

2.5.2.8 Dz3 - Drzwi zewnętrzne o wym. ok. 1,50x2,15m kpl. 1,00 0,00

2.5.2.9
Dz5 - Drzwi zewnętrzne o wym. ok. 2,55x2,15m, system zaciemniający na wzór istniejącego w 

fasadach - sterowanie elektryczne
kpl. 1,00 0,00

2.5.2.10 Dz6 - Drzwi zewnętrzne o wym. ok. 2,40x2,15m kpl. 1,00 0,00

2.5.2.11
Dz8 - Drzwi zewnętrzne o wym. ok. 1,3x3,15m z naświetlem stałym wys. ok. 1,0 m, system 

zaciemniający na wzór istniejącego na fasadach - sterowanie elektryczne
kpl. 4,00 0,00

2.5.2.12
W1 - Okna zewnętrzne stałe, o wym. ok. 1,20x2,30m, z uchylnym naświetlem wys. ok. 1,0 m, 

sterowanym cięgnem, szyba zespolona P4, mleczna (nieprzezierna)
szt 8,00 0,00

2.5.2.13
W1 - Okna zewnętrzne rozwierno - uchylne, o wym. ok. 1,20x2,30m, z naświetlem stałym wys. ok. 1,0 

m,  szyba zespolona P4, system zaciemniający (roleta) - sterowanie ręczne
szt 2,00 0,00

2.5.2.14 O1 - Okna zewnętrzne rozwierno - uchylne, o wym. ok. 0,80x0,65m, szyba zespolona szt. 11,00 0,00

2.5.2.15 O1 - Okna zewnętrzne rozwierno - uchylne, o wym. ok. 0,60x0,60m, szyba zespolona szt. 4,00 0,00

2.5.2.16
O2 - Okna zewnętrzne rozwierno - uchylne, o wym. ok. 1,20x1,10m, szyba zespolona P4, mleczna 

(nieprzezierna)
szt 2,00 0,00

2.5.2.17

B1 - Okna zewnętrzne stałe na parterze o wym. ok. 1,20x3,00m, z naświetlem stałym o wys. ok. 1,0 

m, system zaciemniający na wzór istniejącego na fasadach - sterowanie elektryczne. (skucie wnęki 

podokiennej w osobnej pozycji)

szt 6,00 0,00

2.5.2.18
B1 - Okna zewnętrzne rozwierno - uchylne na piętrze, o wym. ok. 1,20x3,00m, z naświetlem stałym o 

wys. ok. 1,0 m, system zaciemniający (roleta) - sterowanie ręczne.
szt 8,00 0,00

2.5.2.19
B2 - Okna zewnętrzne rozwierno - uchylne na piętrze, o wym. ok 1,20x2,30m, z naświetlem stałym o 

wys. ok. 1,0 m, system zaciemniający (roleta) - sterowanie ręczne.
szt 20,00 0,00

2.5.2.20

Montaż świetlika dachowego (ok. 40 m2), systemowego, (w płaszczyźnie dachu szedowego), na 

konstrukcji stalowej lub aluminiowej, z zachowaniem istniejących podziałów i z zapewnieniem 

wymaganych przepisami parametrów pożarowych. Świetlik szklony szkłem zespolonym, o grubości 

szyb zespolonych wg. obliczeń statycznych wykonawcy o barwie neutralnej, bezpiecznym, z 

systemem zaciemniania sterowanym elektrycznie (rolety gumowane).

kpl 3,00 0,00

2.5.2.21
Montaż parapetów wewnętrznych przy fasadach przeszklonych (WT1, WT2 i WT3), lastrykowych lub 

wykonanych z betonu architektonicznego, impregnowanych, w kolorze białym lub jasnoszarym.
mb 38,10 0,00
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2.5.2.22

Montaż parapetów wewnętrznych okiennych (dla okien W1, O2, B1 na piętrze oraz B2 

niezintegrowanych z biurkiem), lastrykowych lub wykonanych z betonu architektonicznego, 

impregnowanych, w kolorze białym lub jasnoszarym.

mb 39,60 0,00

2.5.2.23

Montaż parapetów wewnętrznych okiennych, zintegrowanych z biurkami (dla 6 szt. okien B2) w 

materiale identycznym jak blaty stołów i biurek (materiał również na płaszczyźnie pionowej ściany do 

wys. biurka) 

kpl. 1,00 0,00

2.5.2.24
Montaż parapetów wewnętrznych okiennych piwnicznych (dla okien O1), lastrykowych lub 

wykonanych z betonu architektonicznego, impregnowanych, w kolorze białym lub jasnoszarym.
mb 11,20 0,00

2.5.3 Pozostałe prace montażowe 0,00

2.5.3.1 Rozbiórka wszystkich istniejących rur spustowych kpl 1,00 0,00

2.5.3.2 Rozbiórka wszystkich  istniejących rynien kpl 1,00 0,00

2.5.3.3 Wykonanie nowych rur spustowych z blachy miedzianej kpl 1,00 0,00

2.5.3.4 Wykonanie nowych rynien z blachy miedzianej kpl 1,00 0,00

2.5.3.5
Wykonanie nowych obróbek blacharskich elewacji, w tym wnęk okiennych lub parapetów - wg 

wytycznych konserwatorskich
kpl 1,00 0,00

2.5.4 Prace przybudynkowe 0,00

2.5.4.1

Przebudowa (w tym poszerzenie) i renowacja studzienki piwnicznej, wg wytycznych konserwatorskich, 

w tym m.in..:

- oczyszczenie płaszczyzn pionowych ścian, impregnacja i malowanie,

- demontaż istniejącego dna studzienki,

- wykonanie warstw przepuszczalnych dna studzienki,

- wykonanie nowych ścian murowanych lub żelbetowe wraz ze zbrojeniem,

- wykonanie oświetlonej wnęki,

- prace tynkarskie, 

- montaż nowych przekryć z krat pomostowych ocynkowanych, zlicowanych z nawierzchniąm lub 

poziomem wyjścia z budynku

kpl 2,00 0,00

2.5.4.2

Renowacja studzienek piwnicznych, wg wytycznych konserwatorskich, w tym m.in..:

- oczyszczenie płaszczyzn pionowych ścian, impregnacja i malowanie,

- demontaż istniejącego dna studzienki,

- wykonanie warstw przepuszczalnych dna studzienki,

- montaż nowych przekryć z krat pomostowych ocynkowanych, zlicowanych z nawierzchnią

kpl 13,00 0,00

2.5.4.3
Renowacja studzienki piwniczej transformatora, wg wytycznych konserwatorskich i operatora sieci 

energetycznej
kpl 1,00 0,00

2.6 DACH 0,00

2.6.1 Dach 0,00

2.6.1.1 D.1 Dach nad Nowym Arsenałem 0,00

2.6.1.1.1

Renowacja pokrycia dachowego nad Nowym Arsenałem (ok. 300 m2), wg wytycznych 

konserwatorskich, w tym m.in.:

- lokalne naprawy pokrycia dachowego z blachy miedzianej, 

- naprawa lub wymiana fragmentów opierzeń,

- montaże nowych elementów instalacji odgromowej (w osobnej pozycji),

- montaż sekurantów (w osobnej pozycji).

kpl. 1,00 0,00

2.6.1.2 D.2 Dach nad Starym Arsenałem 0,00

2.6.2.1.1

Wykonanie nowych warstw dachów szedowych (ok. 120 m2), z odtworzeniem istniejącej geometrii i 

wymiarów zewnętrznych, wg wytycznych konserwatorskich, w następującym układzie warstw:

- blacha płaska miedziana łączona na rąbek stojący wraz z podkonstrukcją wg sztuki dekarskiej, z 

uwględnieniem montażu paneli fotowoltaicznych (w osbnej pozycji) wtopionych w połać dachu lub 

wyniesionych nad podkonstrukcji własnej,

- warstwa termoizolacyjna,

- warstwa konstrukcyjna, wg. projektu Wykonawcy (w osobnej pozycji),

- warstwa wykończeniowa sufitu, szpachlowana na gładko i malowana na biało od strony 

wewnętrznej,

- montaże nowych elementów instalacji odgromowej (w osobnej pozycji),

- montaż sekurantów (w osobnej pozycji).

kpl. 1,00 0,00

2.6.2.1.2 Wykonanie i montaż podkonstrukcji paneli fotowoltaicznych (panele w osobnej pozycji) kpl. 1,00 0,00

2.6.2.1.3 Montaż drabin na wszystkich płaszczyznach dachów szedowych kpl. 1,00 0,00

2.6.1.3 D.3 Stropodach - nowy nad piętrem Nowego Arsenału 0,00

2.6.1.3.1

Wykonanie nowych warstw stropodachu nad piętrem Nowego Arsenału (ok. 65 m2), wg wytycznych 

konserwatorskich, w następującym układzie warstw:

- krata pomostowa na belkach w spadku, zlicowana z płaszczyzną dachu D1

- warstwa pokrycia dachowego 

- membrana wykonczeniowa 

- wełna mineralna twarda

- folia dachowa gr. 0,2cm wraz z wywinięciem na ścianę,

- montaż nowych elementów instalacji odgromowej (w osobnej pozycji),

- montaż sekurantów (w osobnej pozycji).

kpl. 1,00 0,00

2.6.1.3.2
Wykonanie attyki dachu z wykończeniem z blachy miedzianej na płycie OSB lub deskowaniu, z  

przepustami deszczowymi przez attykę
kpl. 1,00 0,00

2.6.1.4 D.4 Stropodach - nowy nad parterem Nowego Arsenału 0,00

2.6.1.4.1

Wykonanie nowych warstw stropodachu nad parterem Nowego Arsenału (ok. 40m2), wg wytycznych 

konserwatorskich, w następującym układzie warstw:

- krata pomostowa na belkach na poziomie licującym z kratą pomostową nad stropodachem piętra D3

- warstwa pokrycia dachowego 

- membrana wykonczeniowa 

- wełna mineralna twarda

- folia dachowa gr. 0,2cm wraz z wywinięciem na ścianę,

- montaż sekurantów (w osobnej pozycji).

kpl. 1,00 0,00
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2.6.1.4.2 Wykonanie attyki dachu z wykończeniem z blachy miedzianej na płycie OSB lub deskowaniu kpl. 1,00 0,00

2.6.1.4.3 Montaż drabiny technicznej kpl. 1,00 0,00

2.6.2 Daszek nad fasadą parteru 0,00

2.6.2.1 Dwukrotne pokrycie membraną dachową kpl. 1,00 0,00

2.6.2.2 Wykonanie obróbek dachu z blachy miedzianej kpl. 1,00 0,00

2.6.3 Roboty montażowe 0,00

2.6.3.1 OP1 Świetlik dachowy otwierany elektrycznie RE30, o wym. ok.110x110cm kpl. 2,00 0,00

2.6.3.2
Montaż klapy dymowej, powierzchnia czynna wg projektu Wykonawcy, i integracja z systemem 

oddymiania wg cz. teletechnicznej
kpl. 1,00 0,00

2.6.3.3 Montaż punktowych i liniowych elementów systemu bezpieczeństwa na dachu (sekurantów) kpl. 1,00 0,00

WARTOŚĆ NETTO RAZEM 0,00

Galeria Miejska Arsenał 13/29



Lp. Element robót Jedn. Ilość [j.m.] Cena jedn. [zł] Wartość [zł]

3 BRANŻA SANITARNA

3.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 0,00

3.1.1 Rury, izolacja termiczna 0,00

3.1.1.1 Wykonanie kompletnego orurowania instalacji centralnego ogrzewania kpl. 1,00 0,00

3.1.1.2 Wykonanie kompletnej izolacji instalacji centralnego ogrzewania kpl. 1,00 0,00

3.1.2 Grzejniki płytowe 0,00

3.1.2.1
Grzejnik stalowy płytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym, zaworem podłączeniowym, 

głowicą termostatyczną oraz kompletem zawieszeń
kpl. 11,00 0,00

3.1.3 Ogrzewanie podłogowe 0,00

3.1.3.1 Wykonanie kompletnego ogrzewania podłogowego - system ślimakowy m2 1029,55 0,00

3.1.3.2
Układ automatyki pomieszczeniowej bezprzewodowej ogrzewania podłogowego (termostaty, siłowniki, 

moduły główne)
kpl. 1,00 0,00

3.1.4 Rozdzielacze 0,00

3.1.4.1 Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z mieszaczem i szafką - 5 obwodów szt. 1,00 0,00

3.1.4.2 Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z mieszaczem i szafką - 6 obwodów szt. 1,00 0,00

3.1.4.3 Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z mieszaczem i szafką - 7 obwodów szt. 1,00 0,00

3.1.4.4 Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z mieszaczem i szafką - 8 obwodów szt. 3,00 0,00

3.1.4.5 Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z mieszaczem i szafką - 9 obwodów szt. 2,00 0,00

3.1.4.6 Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z mieszaczem i szafką - 12 obwodów szt. 1,00 0,00

3.1.5 Armatura 0,00

3.1.5.1 Wykonanie kompletnej armatury instalacji centralnego ogrzewania, liczniki ciepła kpl. 1,00 0,00

3.1.6 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji 0,00

3.1.6.1 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji kpl. 1,00 0,00

3.1.7 Roboty budowlane 0,00

3.1.7.1
Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji grzewczej (otworowanie, bruzdowanie, 

uszczelnienia, przejścia p.poż, itp.)
kpl. 1,00 0,00

3.2 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 0,00

3.2.1 Rury, izolacja termiczna, przeciwroszeniowa 0,00

3.2.1.1 Wykonanie kompletnego orurowania instalacji wodociągowej kpl. 1,00 0,00

3.2.1.2 Wykonanie kompletnej izolacji instalacji wodociągowej kpl. 1,00 0,00

3.2.2 Armatura 0,00

3.2.2.1 Kompletna armatura odcinająca, regulacyjna, pomiarowa instalacji wodociągowej kpl. 1,00 0,00

3.2.2.2 Zawór pierwszeństwa DN40 szt. 1,00 0,00

3.2.2.3 Zawór odcinający DN40 szt. 1,00 0,00

3.2.2.4 Tuleja ochronna śr. 100 mm, L=0,8 m szt. 1,00 0,00

3.2.3 Podgrzewacze c.w.u 0,00

3.2.3.1 Podgrzewacz c.w.u. elektr. o poj. 10l, el. 2,0 kW szt. 10,00 0,00

3.2.4 Zestaw wodomierzowy 0,00

3.2.4.1
Zestaw wodomierzowy składający się z armatury odcinającej, wodomierza, filtra oraz zaworu 

antyskażeniowego
kpl. 1,00 0,00

3.2.5 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji 0,00

3.2.5.1 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji kpl. 1,00 0,00

3.2.6 Roboty budowlane 0,00

3.2.6.1
Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji wodociągowej (otworowanie, bruzdowanie, 

uszczelnienia, przejścia p.poż)
kpl. 1,00 0,00

3.3 INSTALACJA HYDRANTOWA 0,00

3.3.1 Rury 0,00

3.3.1.1
Rury stalowe ze szwem przewodowe podwójnie ocynkowane DN32 (42,4x2,9 mm) z kształtkami 

żeliwnymi ocynkowanymi o połączeniach gwintowanych oraz mocowaniami
kpl. 1,00 0,00

3.3.1.2
Rury stalowe ze szwem przewodowe podwójnie ocynkowane DN50 (60,3x2,9 mm) z kształtkami 

żeliwnymi ocynkowanymi o połączeniach gwintowanych oraz mocowaniami
kpl. 1,00 0,00

3.3.2 Izolacja termiczna, przeciwroszeniowa 0,00
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Lp. Element robót Jedn. Ilość [j.m.] Cena jedn. [zł] Wartość [zł]

3.3.2.1 Izolacja rurociągów stalowych DN32 otulinami z pianki polietylenowej gr. 20 mm kpl. 1,00 0,00

3.3.2.2 Izolacja rurociągów stalowych DN50 otulinami z pianki polietylenowej gr. 20 mm kpl. 1,00 0,00

3.3.3 Szafki hydrantowe 0,00

3.3.3.1
Szafka hydrantowa natynkowa z zaworem hydrantowym DN25 oraz wężem półsztywnym 30 m (z 

gaśnicą proszkową 4 kg)
szt. 5,00 0,00

3.3.4 Armatura 0,00

3.3.4.1 Zawór zwrotny BA DN50 szt. 1,00 0,00

3.3.4.2 Zawór odcinajacy DN50 szt. 2,00 0,00

3.3.4.3 Filtr DN50 szt. 1,00 0,00

3.3.5 Zestaw hydroforowy 0,00

3.3.5.1

Zestaw hydroforowy podnoszący ciśnienie wody hydrantowej o szacowanych parametrach pracy: 

Q=7,2m3/h H=3,0 bar kpl. 1,00 0,00

3.3.5.2 Uruchomienie zestawu hydroforowego kpl. 1,00 0,00

3.3.6 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji 0,00

3.3.6.1 Pomiar wydajności hydrantów kpl. 1,00 0,00

3.3.6.2 Próba szczelności instalacji hydrantowej - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe kpl. 1,00 0,00

3.3.6.3 Próba szczelności instalacji hydrantowej - próba wodna ciśnieniowa kpl. 1,00 0,00

3.3.7 Roboty budowlane 0,00

3.3.7.1
Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji hydrantowej (otworowanie, bruzdowanie, 

uszczelnienia, przejścia p.poż)
kpl. 1,00 0,00

3.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 0,00

3.4.1 Roboty ziemne 0,00

3.4.1.1 Roboty ziemne - wykopy, podsypki, obsypki kpl. 1,00 0,00

3.4.2 Rury, wpusty 0,00

3.4.2.1 Rury kanalizacyjne PVC-U o śr. 110 mm SN8 (lite) z kształtkami o połączeniach kielichowych kpl. 1,00 0,00

3.4.2.2 Rury kanalizacyjne PVC-U o śr. 160 mm SN8 (lite) z kształtkami o połączeniach kielichowych kpl. 1,00 0,00

3.4.2.3
Rury kanalizacyjne niskoszumowe o śr. 56 mm z kształtkami o połączeniach kielichowych oraz 

materiałami montażowymi
kpl. 1,00 0,00

3.4.2.4
Rury kanalizacyjne niskoszumowe o śr. 100 mm z kształtkami o połączeniach kielichowych oraz 

materiałami montażowymi
kpl. 1,00 0,00

3.4.2.5 Rury wywiewne kanalizacyjne o śr.110/160 mm kpl. 1,00 0,00

3.4.2.6
Rury kanalizacyjne żeliwne o śr. 100 mm z kształtkami o połączeniach bezkielichowych, obejmami 

oraz elementami montażowymi
kpl. 1,00 0,00

3.4.2.7 Czyszczaki kanalizacyjne PVC o śr. 110 mm kpl. 1,00 0,00

3.4.2.8 Tuleje ochronne śr. 200 mm, L=0,5 m kpl. 1,00 0,00

3.4.2.9 Wpusty podłogowe DN50 kpl. 1,00 0,00

3.4.3 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji 0,00

3.4.3.1 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji kpl. 1,00 0,00

3.4.4 Skropliny 0,00

3.4.4.1 Kompletna instalacja skroplin wraz z pompkami skroplin, syfonami bezzapachowymi kpl. 1,00 0,00

3.4.5 Roboty budowlane 0,00

3.4.5.1
Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej (otworowanie, 

bruzdowanie, uszczelnienia, przejścia p.poż)
kpl. 1,00 0,00

3.5 INSTALACJA WENTYLACYJNA 0,00

3.5.1 Urządzenia 0,00

3.5.1.1

Centrala wentylacyjna nowiewno-wyciągowa z chłodnicą zasilaną czynnikiem chłodniczym o mocy 

Qchł=35 kW, nagrzwnicą glikolową o mocy Qgrz=50 kW, filtry klasy G5, tłumiki akustyczne na części 

instalacyjnej, wymiennik obrotowy

kpl. 1,00 0,00

3.5.1.2

Centrala wentylacyjna nowiewno-wyciągowa z chłodnicą zasilaną czynnikiem chłodniczym o mocy 

Qchł=20 kW, nagrzwnicą glikolową o mocy Qgrz=35 kW, filtry klasy G5, tłumiki akustyczne na części 

instalacyjnej, wymiennik obrotowy

kpl. 1,00 0,00

3.5.1.3 Kurtyna powietrzna elektryczna L=1,5 m z kompletnym wyposażeniem i automatyką kpl. 1,00 0,00

3.5.1.4 Kurtyna powietrzna elektryczna L=2,0 m z kompletnym wyposażeniem i automatyką kpl. 2,00 0,00

3.5.1.5 Wentylator kanałowy z osprzętem, tłumikami, automatyką kpl. 1,00 0,00

3.5.2 Czerpnie, wyrzutnie powietrza 0,00

3.5.2.1 Wyrzutnia ścienna szt. 3,00 0,00

3.5.2.2 Wyrzutnia dachowa pionowa typu pochodniowego z podstawą dachową szt. 1,00 0,00

3.5.2.3 Wyrzutnia powietrza pionowa z podstawą dachową szt. 2,00 0,00

3.5.2.4 Czerpnia powietrza pionowa z podstawą dachową szt. 2,00 0,00

3.5.3 Kanały wentylacyjne 0,00

3.5.3.1
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) z kształtkami o połączeniach 

nyplowych, rewizjami kanałowymi oraz materiałami montażowymi
kpl. 1,00 0,00
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Lp. Element robót Jedn. Ilość [j.m.] Cena jedn. [zł] Wartość [zł]

3.5.3.2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro), dwupłaszczowe, z wewnętrzną 

izolacją z wełny mineralnej z kształtkami o połączeniach nyplowych, rewizjami kanałowymi oraz 

materiałami montażowymi,

kpl. 1,00 0,00

3.5.3.3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I z kształtkami o połączeniach 

kołnierzowych, rewizjami kanałowymi oraz materiałami montażowymi
kpl. 1,00 0,00

3.5.4 Izolacja kanałów wentylacyjnych 0,00

3.5.4.1 Izolacja o grubości 100 mm wełną mineralną pod blachą ocynkowaną kanałów wentylacyjnych - dach kpl. 1,00 0,00

3.5.4.2 Izolacja kanałów wentylacyjnych matą lamelową gr. 40 mm kpl. 1,00 0,00

3.5.5 Galanteria 0,00

3.5.5.1 Nawiewniki, wywiewniki, kratki wentylacyjne, zawory kpl. 1,00 0,00

3.5.5.2 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna kpl. 1,00 0,00

3.5.5.3 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa okrągła kpl. 1,00 0,00

3.5.5.4
Klapy przeciwpożarowe odcinające prostokątne z siłownikiem elektrycznym 24/230V, topikowym 

wyzwalaczem termicznym 72'C oraz pojedynczym wyłącznikiem krańcowym
kpl. 1,00 0,00

3.5.5.5
Klapy przeciwpożarowe odcinające okrągłe z siłownikiem elektrycznym 24/230V, topikowym 

wyzwalaczem termicznym 72'C oraz pojedynczym wyłącznikiem krańcowym
kpl. 1,00 0,00

3.5.5.6 Otwory kontrolne (rewizje) do przewodów wentylacyjnych kpl. 1,00 0,00

3.5.6 Konstrukcje wsporcze 0,00

3.5.6.1 Konstrukcje wsporcze pod urządzenia i kanały na dachu kpl. 1,00 0,00

3.5.7 Przedmuchanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji 0,00

3.5.7.1 Przedmuchanie, próba szczelności, uruchomienie instalacji kpl. 1,00 0,00

3.5.8 Roboty budowlane 0,00

3.5.8.1
Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji wentylacji (otworowanie, bruzdowanie, 

uszczelnienia, przejścia p.poż)
kpl. 1,00 0,00

3.6 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA 0,00

3.6.1 Urządzenia 0,00

3.6.1.1 Klimatyzator ścienny o mocy Qchł=4,4 kW z osprzętem, automatyką oraz materiałami montażowymi kpl. 2,00 0,00

3.6.1.2 Klimatyzator ścienny o mocy Qchł=3,8 kW z osprzętem, automatyką oraz materiałami montażowymi kpl. 1,00 0,00

3.6.1.3 Klimatyzator ścienny o mocy Qchł=2,5 kW z osprzętem, automatyką oraz materiałami montażowymi kpl. 1,00 0,00

3.6.1.4 Klimatyzator ścienny o mocy Qchł=2,0 kW z osprzętem, automatyką oraz materiałami montażowymi kpl. 3,00 0,00

3.6.1.5 Klimatyzator kanałowy o mocy Qchł=5,0 kW z osprzętem, automatyką oraz materiałami montażowymi kpl. 1,00 0,00

3.6.1.6 Klimatyzator kanałowy o mocy Qchł=4,5 kW z osprzętem, automatyką oraz materiałami montażowymi kpl. 19,00 0,00

3.6.1.7 Klimatyzator kanałowy o mocy Qchł=3,5 kW z osprzętem, automatyką oraz materiałami montażowymi kpl. 14,00 0,00

3.6.1.8 Klimatyzator kanałowy o mocy Qchł=2,0 kW z osprzętem, automatyką oraz materiałami montażowymi kpl. 2,00 0,00

3.6.1.9
Szafa klimatyzacji precyzyjnej Qchł=10,0 kW, utrzymanie temperatury +18'C +/-2'C oraz wilgotności 

względnej 50% +/- 5% z osprzętem, automatyką oraz materiałami montażowymi 
kpl. 2,00 0,00

3.6.1.10
Jednostka zewnętrzna klimatyzacji archiwum z osprzętem, automatyką, konstrukcją wsporczą oraz 

materiałami montażowymi 
kpl. 2,00 0,00

3.6.1.11
Jednostka zewnętrzna klimatyzacji wewnętrznej z osprzętem, automatyką, konstrukcją wsporczą oraz 

materiałami montażowymi 
kpl. 3,00 0,00

3.6.1.12
Jednostka zewnętrzna skraplająca o mocy chłodniczej Qchł=20 kW do współpracy z chłodnicą 

centrali wentylacyjnej z osprzętem, automatyką, konstrukcją wsporczą oraz materiałami montażowymi 
kpl. 1,00 0,00

3.6.1.13
Jednostka zewnętrzna skraplająca o mocy chłodniczej Qchł=35 kW do współpracy z chłodnicą 

centrali wentylacyjnej z osprzętem, automatyką, konstrukcją wsporczą oraz materiałami montażowymi 
kpl. 1,00 0,00

3.6.2 Rury, izolacja termiczna 0,00

3.6.2.1 Wykonanie kompletnego orurowania instalacji klimatyzacji kpl. 1,00 0,00

3.6.2.2 Wykonanie kompletnej izolacji instalacji klimatyzacji kpl. 1,00 0,00

3.6.3 Przedmuchanie, próby szczelności, napełnienie, uruchomienie instalacji 0,00

3.6.3.1
Przedmuchanie azotem, próba szczelności, napełnienie instalacji czynnikiem R410a, uruchomienie 

instalacji
kpl. 1,00 0,00

3.6.4 Roboty budowlane 0,00

3.6.4.1
Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji klimatyzacji (otworowanie, bruzdowanie, 

uszczelnienia, przejścia p.poż)
kpl. 1,00 0,00

3.7 PODWĘZEŁ CIEPŁA 0,00

3.7.1 Wymiana podwęzła ciepła wg projektu Wykonawcy kpl. 1,00 0,00

3.7.2 Podłączenie nowego podwęzła do przyłącza wykonanego przez gestora i uruchomienie podwęzła kpl. 1,00 0,00
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3.8 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 0,00

3.8.1 Podłączenie instalacji kanalizacji sanitarnej do nowego przyłącza wykonanego przez PIM kpl. 1,00 0,00

3.8.2 Dostawa i montaż przepompowni na instalacji kanalizacji sanitarnej kpl. 1,00 0,00

3.8.3
Roboty budowlane niezbędne do wykonania podłączenia instalacji kanalizacji do sieci (otworowanie,   

uszczelnienia, przejścia przez ścianę piwnicy)
kpl. 1,00 0,00

3.9 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 0,00

3.9.1 Podłączenie instalacji wodociągowej do nowego przyłącza wykonanego przez PIM kpl. 1,00 0,00

3.9.2
Roboty budowlane niezbędne do wykonania podłączenia instalacji wodociągowej do sieci 

(otworowanie,  uszczelnienia, przejścia przez ścianę piwnicy)
kpl. 1,00 0,00

WARTOŚĆ NETTO RAZEM 0,00
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4 BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

4.1 ZASILANIE 0,00

4.1.1 Kable zasilające E90/FE180 4xNHXH 1x240mm2 + 1xNHXH 1x120mm2 kpl 1,00 0,00

4.1.2
Przeniesienie istniejących układów pomiarowych do rozdzielni głównej oraz dostosowanie do 

bieżących standardów Operatora Energetycznej oraz przewidzianej mocy
kpl 1,00 0,00

4.1.3 Kable zasilające urządzenia p.poż PE90/FE180 kpl 1,00 0,00

4.1.4 Kable zasilające rozdzielnice obiektowe kpl 1,00 0,00

4.1.5 Kable zasilające wyłącznik p.poż. NHXH 4x1,5mm2 kpl 1,00 0,00

4.2 ROZDZIELNICA GŁÓWNA OBIEKTU, TABLICE ODBIORCZE, UPS, WYŁĄCZNIK P.POŻ. 0,00

4.2.1 Rozdzielnica główna obiektu RG kpl 1,00 0,00

4.2.2 Rozdzielnica główna galerii TGG kpl 1,00 0,00

4.2.3 Tablica sieci komputerowej TGK kpl 1,00 0,00

4.2.4 Rozdzielnica odbiorów ppoż RPPOŻ kpl 1,00 0,00

4.2.5 Tablica elektryczna TP01 kpl 1,00 0,00

4.2.6 Tablica elektryczna TK01 kpl 1,00 0,00

4.2.7 Tablica elektryczna TP02 kpl 1,00 0,00

4.2.8 Tablica elektryczna TK02 kpl 1,00 0,00

4.2.9 Tablica elektryczna TP11 kpl 1,00 0,00

4.2.10 Tablica elektryczna TK11 kpl 1,00 0,00

4.2.11 Tablica elektryczna TP12 kpl 1,00 0,00

4.2.12 Tablica elektryczna TK12 kpl 1,00 0,00

4.2.13 Tablica elektryczna TP13W kpl 1,00 0,00

4.2.14
Zasilacz UPS o mocy min, 20kVA, czas podtrzymania min. 8min. zlokalizowany w szafie rackowej 

42U
kpl 1,00 0,00

4.2.15 Wyłącznik p.poż. kpl 1,00 0,00

4.3 INSTALACJA OŚWIETLENIA 0,00

4.3.1 Oprawy oświetlenia podstawowego 0,00

4.3.1.1 Oprawy oświetlenia podstawowego wpinane w szynoprzewody wg projektu Wykonawcy kpl 1,00 0,00

4.3.1.2 Pozostałe oprawy oświetlenia podstawowego  wg projektu Wykonawcy kpl 1,00 0,00

4.3.1.3 Oprawy o charakterze estetycznym - paski ledowe kpl 1,00 0,00

4.3.1.4 Oprawy oświetleniowe płaskie nastropowe w pomieszczeniach magazynowych kpl. 1,00 0,00

4.3.1.5 Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych kpl. 1,00 0,00

4.3.1.6 System szynoprzewodów w układzie jedno lub trójfazowym kpl 1,00 0,00

4.3.2 Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 0,00

4.3.2.1 Oprawy EW wyposażone w piktogramy kpl 1,00 0,00

4.3.2.2 Oprawy AW oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych kpl 1,00 0,00

4.3.2.3 System centralnej baterii kpl 1,00 0,00

4.4 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY 0,00

4.4.1 Łączniki oświetleniowe IP20 szt 61,00 0,00

4.4.2 Łączniki oświetleniowe IP44 szt 12,00 0,00

4.4.3 Czujki ruchu szt 38,00 0,00

4.4.4 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia szt 181,00 0,00

4.4.5 Gniazda fazowe 400V do zasilania urządzeń w piwnicy szt 36,00 0,00

4.5 INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA 0,00

4.5.1 Instalacja uziemiająca 0,00

4.5.1.1 Wykonanie kompletnej instalacji uziemiającej - wg projektu Wykonawcy kpl 1,00 0,00

4.5.2 Instalacja odgromowa 0,00

4.5.2.1 Demontaż istniejącej instalacji odgromowej kpl 1,00 0,00

4.5.2.2 Wykonanie kompletnej Instalacji odgromowej - wg projektu Wykonawcy kpl 1,00 0,00

4.6 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 0,00

4.6.1 Główna szyna wyrównawcza GSW kpl 1,00 0,00

PRZEBUDOWA BUDYNKU GALERII MIEJSKIEJ ARSENAŁ

Oznaczenie sprawy: 1/GMA/2020

Załącznik nr 5 do SIWZ - Zbiorcze Zestawienie Kosztów
BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

Galeria Miejska Arsenał 18/29



4.6.2 Lokalne szyny połączeń wyrównawczych LSPW+puszki podtynkowe kpl 1,00 0,00

4.6.3 Przewody wyrównawcze kpl 1,00 0,00

4.7 OKABLOWANIE 0,00

4.7.1 Przewody 3x1,5mm2 750V kpl 1,00 0,00

4.7.2 Przewody 3x2,5mm2 750V kpl 1,00 0,00

4.7.3 Przewody 3x4mm2 750V kpl 1,00 0,00

4.7.4 Przewody zasilające urządzenia technologiczne kpl 1,00 0,00

4.8 TRASY KABLOWE 0,00

4.8.1 Koryta kablowe elektryczne kpl 1,00 0,00

4.8.2 Koryta kablowe  ppoż. kpl 1,00 0,00

4.8.3 Drabinki kablowe kpl 1,00 0,00

4.8.4 Rurki osłonowe kpl 1,00 0,00

4.8.5 Przejścia p.poż, uszczelnienia p.poż. kpl 1,00 0,00

4.8.6 Przepusty kablowe kpl 1,00 0,00

4.9 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 0,00

4.9.1 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania urządzeń galerii kpl 1,00 0,00

4.9.2
Montaż paneli fotowoltaicznych na 3 płaszczyznach dachów szedowych (podkonstrukcja w osobnej 

pozycji) - sprawność paneli min. 20%
m2 100,00 0,00

4.10 PRACE DEMONTAŻOWE 0,00

4.10.1 Demontaż pozostałych istniejących instalacji elektrycznych kpl 1,00 0,00

4.10.2
Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji elektrycznej (otworowanie, bruzdowanie, 

uszczelnienia, przejścia p.poż, itp.)
kpl. 1,00 0,00

4.11 POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 0,00

4.11.1 Kompleksowe wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych kpl 1,00 0,00

4.12 INSTALCJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I TELEFONICZNA 0,00

4.12.1 Główny punkt dystrybucji GPD (kompletne wyposażenie) kpl 1,00 0,00

4.12.2 Pośredni punkt dystrybucji PPD (kompletne wyposażenie) + UPS kpl 2,00 0,00

4.12.3 PEL Punkt elektryczno-logiczny (2xRJ45) szt 85,00 0,00

4.12.4 Okablowanie strukturalne U/UTP 6A kpl 1,00 0,00

4.12.5 Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFI kpl 1,00 0,00

4.12.6 Okablowanie światłowodowe OM3 12 włóknowy kpl 1,00 0,00

4.12.7 Rurki ochronne kpl 1,00 0,00

4.12.8
Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji teletechnicznych (otworowanie, bruzdowanie, 

uszczelnienia, przejścia p.poż, itp.)
kpl. 1,00 0,00

4.12.9 Wykonanie pomiarów instalacji okablowania strukturalnego i instalacji telefonicznej kpl 1,00 0,00

4.13 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU 0,00

4.13.1 Czytniki zbliżeniowe kontroli dostępu kpl 1,00 0,00

4.13.2 Karta kontroli dostępu szt 40,00 0,00

4.13.3 Przyciski wyjścia kpl 1,00 0,00

4.13.4 Kontrolery KD kpl 1,00 0,00

4.13.5 Przyciski otwierania awaryjnego (z szybką) kpl 1,00 0,00

4.13.6 Czujki magnetyczna kpl 1,00 0,00

4.13.7
Stanowisku nadzoru kontroli dostępu (jeden monitor o przekątnej min. 24cale+jednostka 

sterująca+oprogramowanie i oprzyrządowanie do programowania kart dostępowych)
kpl 1,00 0,00

4.13.8 Okablowanie systemu kontroli dostępu kpl 1,00 0,00

4.13.9 Rurki ochronne kpl 1,00 0,00

4.13.10 Wykonanie pomiarów systemu kontroli dostępu kpl 1,00 0,00

4.14 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 0,00

4.14.1 Centrala SSWiN kpl 1,00 0,00

4.14.2 Manipulator LCD kpl 1,00 0,00

4.14.3 Kontaktrony magnetyczne w oknach, drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych kpl 1,00 0,00

4.14.4 Czujki akustyczne zbicia szkła kpl 1,00 0,00

4.14.5 Czujki wibracyjne w ścianach kpl 1,00 0,00

4.14.6 Czujki ruchu kpl 1,00 0,00

4.14.7 Sygnalizatory akustyczno-optyczne kpl 1,00 0,00

4.14.8 Jednostka sterująca+ system alarmowy kpl 1,00 0,00

4.14.9 Monitor o przekątnej co najmniej 24cale kpl 1,00 0,00

4.14.10 Okablowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu kpl 1,00 0,00

4.14.11 Rurki ochronne kpl 1,00 0,00

4.14.12 Wykonanie pomiarów systemu sygnalizacji włamania i napadu kpl 1,00 0,00
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4.15 INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV 0,00

4.15.1 Kamery o rozdzielczości 720p kpl 1,00 0,00

4.15.2 Rejestratory (okres przechowywania danych min. 30 dni) kpl 1,00 0,00

4.15.3 Dyski twarde kpl 1,00 0,00

4.15.4 Szafka CCTV kpl 1,00 0,00

4.15.5
Stanowisku nadzoru CCTV (jednostka sterująca z oprogramowaniem + monitor o przekątnej co 

najmniej 24)
kpl 1,00 0,00

4.15.6 Okablowanie instalacji telewizji dozorowej CCTV kpl 1,00 0,00

4.15.7 Rurki ochronne kpl 1,00 0,00

4.15.8 Wykonanie pomiarów instalacji telewizji dozorowej CCTV kpl 1,00 0,00

4.16 SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ 0,00

4.16.1 Ekran multimedialny z funkcją dodtykową o rozmiarach 60-80cali kpl 6,00 0,00

4.16.2 Serwer typu CMS z ekranem o odpowiednich parametrach technicznych kpl 1,00 0,00

4.16.3 Oprogramowanie systemu kpl 1,00 0,00

4.16.4 Okablowanie systemu informacji wizualnej kpl 1,00 0,00

4.16.5 Rurki ochronne kpl 1,00 0,00

4.16.6 Wykonanie pomiarów systemu informacji wizualnej kpl 1,00 0,00

4.17 SYSTEM PĘTLI INDUKCYJNEJ 0,00

4.17.1 Kompletne wykonanie systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną kpl 4,00 0,00

4.17.2 Wykonanie pomiarów systemu pętli indukcyjnej kpl 1,00 0,00

4.18 SYSTEM AUDIO-VIDEO W SALI WYKŁADOWEJ 0,00

4.18.1 Mikrofon doręczny szt 2,00 0,00

4.18.2 Odbiornik szt 1,00 0,00

4.18.3 Mikser audio-video szt 1,00 0,00

4.18.4 Odtwarzacz DVD szt 1,00 0,00

4.18.5 Projektor multimedialny WUXGA 1900x1200 montowany pod stropem wraz z uchwytem kpl 1,00 0,00

4.18.6 Głośniki stojące kpl 1,00 0,00

4.18.7 Głośniki umieszczone pod stropem (min. 8 szt.) kpl 1,00 0,00

4.18.8 Szafka do umieszczenia miksera wraz z odbiornikiem kpl 1,00 0,00

4.18.9 Ekran projekcyjny 4K + mocowanie ekranu kpl 1,00 0,00

4.18.10 Okablowanie systemu audio-video w Sali wykładowej kpl 1,00 0,00

4.18.11 Rurki ochronne kpl 1,00 0,00

4.18.12 Wykonanie pomiarów systemu audio-video w Sali wykładowej kpl 1,00 0,00

4.19 ŚCIANA WIDEO 0,00

4.19.1
Ściana wideo wykonana z modularnych paneli wykonanych w technologii LED przystosowana do 

pracy w trybie 24/7
kpl 1,00 0,00

4.19.2 Komputer sterujący obrazem kpl 1,00 0,00

4.19.3 Licencjowany system operacyjny kpl 1,00 0,00

4.19.4 Oprogramowanie dedykowane do obsługi ścian wideo kpl 1,00 0,00

4.19.5 Okablowanie ściany wideo - światłowód lub okablowanie kat.7 kpl 1,00 0,00

4.19.6 Rurki ochronne kpl 1,00 0,00

4.19.7 Wykonanie pomiarów ściany wideo kpl 1,00 0,00

4.20 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ 0,00

4.20.1 System sygnalizacji pożaru 0,00

4.20.1.1 Centrala sygnalizacji pożaru wraz z akumulatorami kpl 1,00 0,00

4.20.1.2 Czujki optyczne dymu kpl 1,00 0,00

4.20.1.3 Ręczne ostrzegacze pożarowe kpl 1,00 0,00

4.20.1.4 Sygnalizatory akustyczno-optyczne kpl 1,00 0,00

4.20.1.5 Moduły kontrolno-sterujące kpl 1,00 0,00

4.20.1.6 Okablowanie systemu sygnalizacji pożaru E90 kpl 1,00 0,00

4.20.1.7 Rurki ochronne kpl 1,00 0,00

4.20.1.8 Monitor o przekątnej co najmniej 24cale kpl 1,00 0,00

4.20.1.9 Oprogramowanie wizualizacyjne zintegrowane z pozostałymi systemami+jednostka strerująca kpl 1,00 0,00

4.20.1.10 Wykonanie pomiarów systemu sygalizacji pożaru kpl 1,00 0,00

4.20.2 System oddymiania klatki schodowej 0,00

4.20.2.1 Wykonanie oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej pom. 0101 kpl 1,00 0,00

4.20.2.2 Wykonanie pomiarów systemu oddymiania klatki schodowej kpl 1,00 0,00

WARTOŚĆ NETTO RAZEM 0,00
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5 BRANŻA BUDOWLANA - CZĘŚĆ KLUBOWA

5.1 ROZBIÓRKI 0,00

5.1.1 Rozbiórki wewnętrzne 0,00

5.1.1.1
Skucie głuchych lub odspojonych tynków wewnętrznych, płytek ceramicznych i innych okładzin 

ściennych
kpl 1,00 0,00

5.1.1.2 Demontaż wszystkich parapetów wewnętrznych kpl 1,00 0,00

5.1.1.3 Rozbiórka drzwi przeznaczonych do wymiany lub usunięcia kpl 1,00 0,00

5.1.1.4 Rozbiórka ścian murowanych działowych przeznaczonych do likwidacji kpl 1,00 0,00

5.1.1.5 Wykonanie przebić w ścianach nośnych oraz częściowa ich rozbiórka kpl 1,00 0,00

5.1.1.6

Rozbiórka posadzek na gruncie (wszystkie warstwy) na poziomie piwnicy, w Starym Arsenale, 

mająca na celu obniżenie poziomu piwnicy wraz z wydobyciem, usunięciem z budynku i wywozem 

ziemi z wykopów

m2 29,93 0,00

5.1.1.7
Rozbiórka posadzek na gruncie (wszystkie warstwy) na poziomie piwnicy, w Starym Arsenale, bez 

obniżenia poziomu piwnicy
m2 50,89 0,00

5.1.1.8 Rozbiórka części stropu nad piwnicą Starego Arsenału w celu wykonania nowych schodów w klubie kpl 1,00 0,00

5.1.1.9 Rozbiórka istniejących warstw posadzkowych na stropach nad piwnicą oraz nad parterem m2 142,97 0,00

5.1.1.10
Demontaż desek na powierzchni dziedzińca, elementów małej architektury oraz elementów sieci 

wymagających wymiany
kpl 1,00 0,00

5.1.1.11 Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek kpl 1,00 0,00

5.1.1.12 Wywóz i utylizacja inych odpadów z robiórek i demontaży kpl 1,00 0,00

5.1.2 Rozbiórki zewnętrzne 0,00

5.1.2.1 Demontaż fasad przeznaczonych do wymiany kpl 1,00 0,00

5.1.2.2
Demontaż wnęk podokiennych ściany w osi Z i w osi IV Starego Arsenału (pod fasadami WT4, WT5, 

WT6 i WT7)
kpl 1,00 0,00

5.1.2.3 Rozbiórka istniejących krat przekrywających studzienki doświetlające piwnice kpl 1,00 0,00

5.1.2.4 Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek kpl 1,00 0,00

5.1.2.5 Wywóz i utylizacja inych odpadów z robiórek i demontaży kpl 1,00 0,00

5.2 KONSTRUKCJA 0,00

5.2.1 Fundamenty 0,00

5.2.1.1
Prace ziemne związane z wykonaniem przegłębienia i podbicia istniejących fundamentów oraz z 

wykonaniem nowych fundamentów
kpl 1,00 0,00

5.2.1.2 Posadowienie pod konstrukcję nowych schodów, wraz ze zbrojeniem kpl 1,00 0,00

5.2.1.3
Wykonanie izoalcji przeciwwodnej cięzkiej nowych fundamentów i ścian fundamentowych, ponizej 

poziomu terenu
kpl 1,00 0,00

5.2.2 Elementy konstrukcji nowoprojektowane 0,00

5.2.2.1 Wykonanie konstrukcji dla nowych schodów wraz ze zbrojeniem kpl 1,00 0,00

5.2.2.2
Wykonanie schodów żelbetowych monolitycznych gr. 18cm opartych na belkach ukrytych w poziomie 

stropu, wraz ze zbrojeniem
kpl 1,00 0,00

5.2.3 Nadproża stalowe 0,00

5.2.3.1
Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod 

osadzenie belek stalowych
kpl 1,00 0,00

5.2.3.2 Wykonanie poduszek betonowych pod osadzenie belek stalowych kpl 1,00 0,00

5.2.3.3
Obsadzenie belek stalowych w otworach, wraz z uzupełnieniem ubytków między belką stalową, a 

wykutą bruzdą i zabetonowaniem
kpl 1,00 0,00

5.3 WYKONANIE ŚCIAN I ŚCIANEK G-K 0,00

5.3.1 Przemurowania i zamurowania istniejących otworów cegłą pełną kpl 1,00 0,00

5.3.2 Przemurowania i zamurowania istniejących otworów z bloczków ceramicznych kpl 1,00 0,00

5.3.3 Ściany wewnętrzne murowane z drążonych bloczków wapienno-piaskowych, silikatowych kpl 1,00 0,00

5.3.4

Wykonanie obudowy ścian i przedścianek instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych, na stalowej 

podkonstrukcji systemowej z opłytowaniem jednostronnym i montażem projektowanych urządzeń 

oraz okablowania i z zastosowaniem systemowych rozwiązań do pomieszczeń mokrych

kpl 1,00 0,00
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5.3.5
Wykonanie i montaż ścianek systemowych (HPL) wydzielenia kabin WC w części klubowej (drzwi w 

osobnej pozycji) wraz z okuciami. 
kpl 1,00 0,00

5.4 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 0,00

5.4.1 Warstwy podposadzkowe 0,00

5.4.1.1

Wykonanie nowych (obniżonych) posadzek na gruncie, wraz z uwzględnieniem ewentualnego 

wykonania skucia fragmentów istniejących ław fundamentowych i ich podbicia odcinkami, wykonania 

izolacji przeciwwodnej tych fundamentow, w Starym Arsenale, w następującym układzie warstw:

- podkład pod posadzkę poliuretanową

- jastrych cementowy, gr. ok. 7 cm, wraz z rozprowadzeniem projektowanej instalacji ogrzewania 

podłogowego (elementy instalacji w ososbnej pozycji)

- termoizolacja

- izolacja przeciwwodna typu ciężkiego

- płyta żelbetowa, z betonu wodoszczelnego, wraz ze zbrojeniem,

- zagęszczone podłoże żwirowe

m2 29,93 0,00

5.4.1.2

Wykonanie nowych posadzek na gruncie w Starym Arsenale, w następującym układzie warstw:

- podkład pod posadzkę poliuretanową

- jastrych cementowy, gr. ok. 7 cm, wraz z rozprowadzeniem projektowanej instalacji ogrzewania 

podłogowego (elementy instalacji w ososbnej pozycji)

- termoizolacja

- izolacja przeciwwodna typu ciężkiego

- płyta żelbetowa, z betonu wodoszczelnego, wraz ze zbrojeniem,

- zagęszczone podłoże żwirowe

m2 50,89 0,00

5.4.1.3

S.2 Wykonanie nowych posadzek na stropie wewnętrznym, w częsci klubowej w następującym 

układzie warstw:

- pokład pod posadzkę poliuretanową,

- szlichta betonowa gr. ok. 7 cm, wraz z rozprowadzeniem projektowanej instalacji ogrzewania 

podłogowego (elementy instalacji w ososbnej pozycji)

- izolacja akustyczna stropu

- folia PE

m2 142,97 0,00

5.4.2 Posadzki i cokoły 0,00

5.4.2.1 Wykonanie posadzek poliuretanowych w podziemiu (część klubowa) m2 44,91 0,00

5.4.2.2 Wykonanie posadzek poliuretanowych w podziemiu (część klubowa), w pomieszczeniach mokrych m2 35,91 0,00

5.4.2.3
Wykonanie posadzek poliuretanowych w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnych (część 

klubowa)
m2 129,20 0,00

5.4.2.4
Wykonanie posadzek poliuretanowych w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnych (część 

klubowa), w pomieszczeniach mokrych
m2 7,78 0,00

5.4.2.5
Montaż cokołów przyposadzkowych, z listew ze stali nierdzewnej szczotkowanej, na wysokosć 10 

cm, na ścianach (część klubowa), wtym także na schodach
kpl 1,00 0,00

5.4.2.6
Montaż cokołów przyposadzkowych, z listew ze stali nierdzewnej szczotkowanej, na wysokosć 10 

cm, na ścianach w pomieszczeniach mokrych (część klubowa)
kpl 1,00 0,00

5.4.2.7
Wykończenie nowych biegów schodowych w części klubowej poliuretanem z dodatkiem 

antypoślizgowym w kolorze białym
kpl 1,00 0,00

5.4.2.8 Montaż wycieraczki zintegrowanej z posadzką, zlicowanej - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym m2 5,99 0,00

5.4.3 Sufity 0,00

5.4.3.1
Wykończenie stropu nad kondygnacją podziemną, z zachowaniem autentycznej struktury stropu od 

spodu (ślady deskowania), poprzez uzupełnienie ubytków, ewentualne naprawy oraz malowanie 
m2 80,82 0,00

5.4.3.2 Wykończenie stropu nad parterem tynkiem, szpachlowaniem oraz malowaniem m2 142,65 0,00

5.4.4 Wykończenie ścian 0,00

5.4.4.1 Wykonanie tynków gipsowych I kat. na ścianach pomieszczeń, wraz z wnękami, na gładko kpl 1,00 0,00

5.4.4.2 Malowanie ścian i wnęk oraz słupów farbą akrylową, zmywalną kpl 1,00 0,00

5.4.4.3
Wykończenie ścian gipsowo-kartonowych pomieszczeń sanitarnych i gastronomicznych, wraz z 

wnękami, szpachlowaniem na gładko, z osadzeniem kątowników na krawędziach wypukłych.
kpl 1,00 0,00

5.4.4.4 Malowanie ścian i wnęk pomieszczeń sanitarnych farbą lateksową, matową, ze zmywalną powłoką kpl 1,00 0,00

5.4.4.5
Wykonanie izolacji termicznej gr. 5 cm od wewnątrz, na ścianach i we wnękach, będacych 

równocześnie przegrodami zewnętrznymi
kpl 1,00 0,00

5.4.4.6
Wykończenie ścian węzłów higieniczno-sanitarnych panelami z blachy nierdzewnej wielkoformatowej 

polerowanej (efekt lustra)
kpl 1,00 0,00

5.4.5 Stolarka i ślusarka wewnętrzna 0,00

5.4.5.1 Dp1 Drzwi o wym. ok. 150x205 cm i odporności ogniowej EI60 do części klubowej szt 1,00 0,00

5.4.5.2 Dp5 Drzwi o wym. ok.100x205 cm i odporności ogniowej EI60 do pom. gosp. szt 1,00 0,00

5.4.5.3 Dp5 Drzwi o wym. ok. 95x205 cm i odporności ogniowej EI60 do trafo szt 1,00 0,00

5.4.5.4 Dt1 Drzwi o wym. ok. 110x205 cm do wc w części klubowej szt 2,00 0,00

5.4.5.5 Dt2 Drzwi o wym. ok. 100x205 cm do wc w części klubowej szt 3,00 0,00

5.4.5.6
Dt4 Drzwi o wym. ok. 90x205 cm do kabin wc, systemowych (HPL) w części klubowej (ścianki w 

osobnej pozycji)
szt 4,00 0,00

5.4.5.7 Dt4 Drzwi o wym. ok. 90x205 cm do kabin wc w części klubowej szt 3,00 0,00

5.4.5.8 Dw10 Drzwi o wym. ok. 100x205 cm do szatni szt 1,00 0,00
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5.4.5.9 Dw5 Drzwi o wym. ok. 70x215 cm w części klubowej szt 1,00 0,00

5.4.5.10 Dw8 Drzwi o wym. ok. 100x205 cm do zaplecza klubu szt 1,00 0,00

5.4.6 Wyposażenie wnętrz 0,00

5.4.6.1 Wyposażenie węzłów higieniczno-sanitarnych 0,00

5.4.6.1.1
KO 1.1 Kosz na odpadki ze stali nierdzewnej, montowany do ściany, o pojemności co najmniej 

25 litrów
szt 2,00 0,00

5.4.6.1.2
KO 1.2 Kosz na odpadki ze stali nierdzewnej, montowany do ściany lub wpuszczany w ścianę, 

o pojemności co najmniej 25 litrów – dopuszcza się integrację z pojemnikiem na ręczniki PR 1.2
szt 2,00 0,00

5.4.6.1.3
KO 1.3 Kosz na odpadki ze stali nierdzewnej, montowany do ściany lub wpuszczany w ścianę, 

o pojemności co najmniej 25 litrów – dopuszcza się integrację z pojemnikiem na ręczniki PR 1.2
szt 1,00 0,00

5.4.6.1.4
DZ 1.1 Dozownik mydła w płynie wpuszczany w blat, z podblatowym zbiornikiem na mydło o 

pojemności co najmniej 400ml
szt 4,00 0,00

5.4.6.1.5
DZ 1.2 Dozownik mydła w płynie naścienny, ze stali nierdzewnej, ze zbiornikiem na mydło o 

pojemności co najmniej 400ml
szt 2,00 0,00

5.4.6.1.6
DZ 1.3 Dozownik mydła w płynie naścienny, ze stali nierdzewnej, ze zbiornikiem na mydło o 

pojemności co najmniej 400ml
szt 1,00 0,00

5.4.6.1.7
PR 1.1 Pojemnik na ręczniki papierowe w listkach (co najmniej 400szt.), wpuszczany w ścianę 

(typu wnękowego), ze stali nierdzewnej, zamykany na zamek
szt 3,00 0,00

5.4.6.1.8
PR 1.2  Pojemnik  na  ręczniki  papierowe  w  listkach  (co  najmniej  400szt.),  naścienny,  ze  stali 

nierdzewnej, zamykany na zamek, dopuszcza się integrację z pojemnikiem na odpadki KO 1.2
szt 2,00 0,00

5.4.6.1.9

PR 1.3 Pojemnik na ręczniki papierowe w listkach (co najmniej 400szt.), wpuszczany w ścianę 

(typu wnękowego), ze stali nierdzewnej, zamykany na zamek, dostosowany do stosowania w 

toaletach  dla  osób  niepełnosprawnych,  dopuszcza  się  integrację  z  pojemnikiem  na  odpadki 

KO 1.3

szt 1,00 0,00

5.4.6.1.10

PP 1.1  Pojemnik  na  papier  toaletowy,  wpuszczany  w  ścianę  (typu  wnękowego),  mieszczący 

jednocześnie co najmniej dwie rolki papieru toaletowego o średnicach ok.130-140mm, ze stali 

nierdzewnej zamykany na kluczyk

szt 8,00 0,00

5.4.6.1.11

SA 1.1 miska ustępowa wisząca, ceramiczna, biała, z deską wolnoopadającą twardą z tworzywa ABS  

na  zawiasach  ze  stali  nierdzewnej,  montowana  na  stelażu  stalowym, podtynkowym,  z  

regulowaną wysokością zabudowy, z ukrytą spłuczką, z przyciskiem spłukującym podwójnym ze stali 

nierdzewnej, lub system bezdotykowym, z zasilaniem sieciowym (zasilacz) lub przez baterię o 

gwarantowanej długiej żywotności

szt 7,00 0,00

5.4.6.1.12

SA 1.2 miska ustępowa przeznaczona do użytkowania dla osób niepełnosprawnych wisząca, 

ceramiczna,  biała,  z  deską  wolnoopadającą  twardą  z tworzywa  ABS  na  zawiasach  ze  stali 

nierdzewnej,  montowana  na  stelażu  stalowym, podtynkowym,  z  regulowaną  wysokością  

zabudowy, z ukrytą spłuczką, z przyciskiem spłukującym podwójny ze stali nierdzewnej, lub 

system  bezdotykowy,  z  zasilaniem  sieciowym  (zasilacz)  lub  przez  baterię  o  gwarantowanej 

długiej  żywotności,  z  kompletem  uchwytów  ze  stali  nierdzewnej ułatwiających obsługę dla osób 

niepełnosprawnych

szt 1,00 0,00

5.4.6.1.13

UM 1.1  umywalka  przeznaczona  do  użytkowania  dla  osób  niepełnosprawnych,  prostokątna, 

ceramiczna, biała, wieszana na ścianie, z baterią naścienną lub  jednootworową montowaną w 

umywalce, ze stali chromowanej, bezdotykową - automatycznie uruchamianą na podczerwień, 

z regulacją  temperatury,  z  zasilaniem  sieciowym  (zasilacz)  lub  przez  baterię o gwarantowanej 

długiej żywotności

szt 1,00 0,00

5.4.6.1.14

UM 1.2 umywalka prostokątna, ceramiczna, biała, wieszana na ścianie, z baterią naścienną lub  

jednootworową montowaną w umywalce, ze stali chromowanej, bezdotykową - automatycznie 

uruchamianą na podczerwień, z regulacją temperatury, z zasilaniem sieciowym (zasilacz) lub 

przez baterię o gwarantowanej długiej żywotności

szt 1,00 0,00

5.4.6.1.15

UM 1.3 umywalka prostokątna, ceramiczna, biała, wpuszczana w blat lub podblatowa, z baterią 

naścienną ze stali chromowanej, bezdotykową - automatycznie uruchamianą na podczerwień, 

z regulacją  temperatury,  z  zasilaniem  sieciowym  (zasilacz) lub przez baterię  

o  gwarantowanej długiej żywotności

szt 4,00 0,00

5.4.6.1.16
ZL 1.1 zlew gospodarczy, wieszany lub wpuszczany w blat ze stali nierdzewnej lub odpornego 

tworzywa sztucznego z baterią jednouchwytową, sterowaną ręcznie, z wyciąganą wylewką
szt 1,00 0,00

5.4.6.1.17

PS 1.1  pisuar  wiszący,  ceramiczny,  biały,  montowana  na  stelażu  stalowym,  z  regulowaną 

wysokością zabudowy, podtynkowym, z ukrytą spłuczką i bezdotykowym systemem spłukującym, z  

zasilaniem  sieciowym  (zasilacz)  lub  przez  baterię  o  gwarantowanej  długiej  żywotności, 

szt 2,00 0,00

5.4.7 Inne prace montażowe 0,00

5.4.7.1
Montaż obustronny pochwytów ze stali nierdzewnej o profilu okrągłym, na wysokości ok. 1,1m, 

mocowanych ścian, na nowej klatce w części klubowej.
kpl 1,00 0,00

5.5 ELEWACJE 0,00

5.5.1 Elewacje 0,00

5.5.1.1

Renowacja ażurowych ścianek w parterze Starego Arsenału, wg. wytycznych konserwatorskich w 

tym:

- odcięcie od wyburzanych ścianek podokiennych, 

- oczyszczenie,

- uzupełnienie uszkodzeń i ubytków,

- impregnacja,

- malowanie z gruntowaniem.

kpl. 1,00 0,00

5.5.1.2
Renowancja portalu wejściowego od strony zewnętrznej, wzdłuż osi Z, do części klubowej, wg. 

wytycznych konserwatorskich,
kpl. 1,00 0,00
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5.5.2 Stolarka zewnętrzna 0,00

5.5.2.1

Montaż fasad WT5 z kwaterami składanymi harmonijkowo (po bokach portalu) oraz polem stałym 

nad portalem wejściowym, na wzór fasad WT1 i WT2 przeznaczonych do zachowania, szyba 

zespolona P4 (skucie wnęki podokiennej w osobnej pozycji)

m2 16,86 0,00

5.5.2.2

Montaż fasady WT6 z kwaterami składanymi harmonijkowo, na wzór (stylistyka profili) fasad WT1 i 

WT2 przeznaczonych do zachowania, szyba zespolona P4 (skucie wnęki podokiennej w osobnej 

pozycji)

m2 21,25 0,00

5.5.2.3

Montaż fasady WT7 z kwaterami składanymi harmonijkowo, na wzór (stylistyka profili) fasad WT1 i 

WT2 przeznaczonych do zachowania, szyba zespolona P4 (skucie wnęki podokiennej w osobnej 

pozycji)

m2 14,17 0,00

5.5.2.4 Dz4 - Drzwi zewnętrzne o wym. ok. 1,50x2,15m kpl. 1,00 0,00

5.5.2.5 Dz7 - Drzwi zewnętrzne o wym. ok. 1,95x2,15m kpl. 1,00 0,00

5.5.2.6
O1 - Okna zewnętrzne rozwierno - uchylne, o wym. ok. 0,80x0,65m, szyba zespolona, w części 

klubowej
szt. 1,00 0,00

5.5.2.7
O1 - Okna zewnętrzne rozwierno - uchylne, o wym. ok. 0,60x0,60m, szyba zespolona, w części 

klubowej
szt. 1,00 0,00

5.5.2.8
B1 - Okno zewnętrzne rozwierno - uchylne, o wym. ok. 0,90x0,90m, szyba zespolona, w części 

klubowej
szt. 1,00 0,00

5.5.2.9
B1 - Okno zewnętrzne rozwierno - uchylne, o wym. ok. 0,95x2,10m, szyba zespolona, w części 

klubowej
szt. 1,00 0,00

5.5.2.10
O2 - Okno zewnętrzne rozwierno - uchylne, o wym. ok. 1,20x1,10m, szyba zespolona P4, mleczna 

(nieprzezierna), system zaciemniający (roleta) - sterowanie ręczne
szt 2,00 0,00

5.5.2.11
Montaż parapetów wewnętrznych okiennych w części klubowej (dla okien O2), lastrykowych lub 

wykonanych z betonu architektonicznego, impregnowanych, w kolorze białym lub jasnoszarym.
mb 2,40 0,00

5.5.2.12

Montaż parapetów wewnętrznych okiennych piwnicznych w części klubowej (dla okien O1 i B1), 

lastrykowych lub wykonanych z betonu architektonicznego, impregnowanych, w kolorze białym lub 

jasnoszarym.

mb 2,30 0,00

5.5.3 Prace przybudynkowe 0,00

5.5.3.1 Wykonanie nowej studzienki piwniczej, z wykonaniem oświetlonej wnęki murowanej kpl 2,00 0,00

5.5.3.2

Renowacja studzienek piwnicznych, w części klubowej, wg wytycznych konserwatorskich, w tym 

m.in..:

- oczyszczenie płaszczyzn pionowych ścian, impregnacja i malowanie,

- demontaż istniejącego dna studzienki,

- wykonanie wartw przepuszczalnych dna studzienki,

- montaż nowych przekryć z krat pomostowych ocynkowanych, zlicowanych z nawierzchnią

kpl 2,00 0,00

WARTOŚĆ NETTO RAZEM 0,00
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Lp. Element robót Jedn. Ilość [j.m.] Cena jedn. [zł] Wartość [zł]

6 BRANŻA SANITARNA

6.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 0,00

6.1.1 Rury, izolacja termiczna 0,00

6.1.1.1 Wykonanie kompletnego orurowania instalacji ogrzewania podłogowego kpl. 1,00 0,00

6.1.1.2 Wykonanie kompletnej izolacji instalacji ogrzewania podłogowego kpl. 1,00 0,00

6.1.2 Ogrzewanie podłogowe 0,00

6.1.2.1 Wykonanie kompletnego ogrzewania podłogowego - system ślimakowy m2 1029,55 0,00

6.1.2.2
Układ automatyki pomieszczeniowej bezprzewodowej ogrzewania podłogowego (termostaty, 

siłowniki, moduły główne)
kpl. 1,00 0,00

6.1.3 Rozdzielacze 0,00

6.1.3.1 Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z mieszaczem i szafką - 5 obwodów szt. 1,00 0,00

6.1.3.2 Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z mieszaczem i szafką - 6 obwodów szt. 1,00 0,00

6.1.3.3 Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z mieszaczem i szafką - 10 obwodów szt. 1,00 0,00

6.1.4 Armatura 0,00

6.1.4.1 Wykonanie kompletnej armatury instalacji ogrzewania, podlicznik ciepła kpl. 1,00 0,00

6.1.5 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji 0,00

6.1.5.1 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji kpl. 1,00 0,00

6.1.6 Roboty budowlane 0,00

6.1.6.1
Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji grzewczej (otworowanie, bruzdowanie, 

uszczelnienia, przejścia p.poż, itp.)
kpl. 1,00 0,00

6.2 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 0,00

6.2.1 Rury, izolacja termiczna, przeciwroszeniowa 0,00

6.2.1.1 Wykonanie kompletnego orurowania instalacji wodociągowej kpl. 1,00 0,00

6.2.1.2 Wykonanie kompletnej izolacji instalacji wodociągowej kpl. 1,00 0,00

6.2.2 Podgrzewacze c.w.u 0,00

6.2.2.1 Podgrzewacz c.w.u. elektr. o poj. 10l, el. 2,0 kW szt. 6,00 0,00

6.2.3 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji 0,00

6.2.3.1 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji kpl. 1,00 0,00

6.2.4 Roboty budowlane 0,00

6.2.4.1
Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji wodociągowej (otworowanie, bruzdowanie, 

uszczelnienia, przejścia p.poż)
kpl. 1,00 0,00

6.3 INSTALACJA HYDRANTOWA 0,00

6.3.1 Rury 0,00

6.3.1.1
Rury stalowe ze szwem przewodowe podwójnie ocynkowane DN32 (42,4x2,9 mm) z kształtkami 

żeliwnymi ocynkowanymi o połączeniach gwintowanych oraz mocowaniami
kpl. 1,00 0,00

6.3.1.2
Rury stalowe ze szwem przewodowe podwójnie ocynkowane DN50 (60,3x2,9 mm) z kształtkami 

żeliwnymi ocynkowanymi o połączeniach gwintowanych oraz mocowaniami
kpl. 1,00 0,00

6.3.2 Izolacja termiczna, przeciwroszeniowa 0,00

6.3.2.1 Izolacja rurociągów stalowych DN32 otulinami z pianki polietylenowej gr. 20 mm kpl. 1,00 0,00

6.3.2.2 Izolacja rurociągów stalowych DN50 otulinami z pianki polietylenowej gr. 20 mm kpl. 1,00 0,00

6.3.3 Szafki hydrantowe 0,00

6.3.3.1
Szafka hydrantowa natynkowa z zaworem hydrantowym DN25 oraz wężem półsztywnym 30 m (z 

gaśnicą proszkową 4 kg)
szt. 2,00 0,00

6.3.4 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji 0,00

6.3.4.1 Pomiar wydajności hydrantów kpl. 1,00 0,00

6.3.4.2 Próba szczelności instalacji hydrantowej - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe kpl. 1,00 0,00

6.3.4.3 Próba szczelności instalacji hydrantowej - próba wodna ciśnieniowa kpl. 1,00 0,00

6.3.5 Roboty budowlane 0,00
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Lp. Element robót Jedn. Ilość [j.m.] Cena jedn. [zł] Wartość [zł]

6.3.5.1
Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji hydrantowej (otworowanie, bruzdowanie, 

uszczelnienia, przejścia p.poż)
kpl. 1,00 0,00

6.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 0,00

6.4.1 Roboty ziemne 0,00

6.4.1.1 Roboty ziemne - wykopy, podsypki, obsypki kpl. 1,00 0,00

6.4.2 Rury, wpusty 0,00

6.4.2.1 Rury kanalizacyjne PVC-U o śr. 110 mm SN8 (lite) z kształtkami o połączeniach kielichowych kpl. 1,00 0,00

6.4.2.2 Rury kanalizacyjne PVC-U o śr. 160 mm SN8 (lite) z kształtkami o połączeniach kielichowych kpl. 1,00 0,00

6.4.2.3
Rury kanalizacyjne niskoszumowe o śr. 56 mm z kształtkami o połączeniach kielichowych oraz 

materiałami montażowymi
kpl. 1,00 0,00

6.4.2.4
Rury kanalizacyjne niskoszumowe o śr. 100 mm z kształtkami o połączeniach kielichowych oraz 

materiałami montażowymi
kpl. 1,00 0,00

6.4.2.5 Rury wywiewne kanalizacyjne o śr.110/160 mm kpl. 1,00 0,00

6.4.2.6
Rury kanalizacyjne żeliwne o śr. 100 mm z kształtkami o połączeniach bezkielichowych, obejmami 

oraz elementami montażowymi
kpl. 1,00 0,00

6.4.2.7 Czyszczaki kanalizacyjne PVC o śr. 110 mm kpl. 1,00 0,00

6.4.2.8 Tuleje ochronne śr. 200 mm, L=0,5 m kpl. 1,00 0,00

6.4.2.9 Wpusty podłogowe DN50 kpl. 1,00 0,00

6.4.2.10 Separator tłuszczu - montaż pod zlewem kpl. 1,00 0,00

6.4.3 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji 0,00

6.4.3.1 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji kpl. 1,00 0,00

6.4.4 Skropliny 0,00

6.4.4.1 Kompletna instalacja skroplin wraz z pompkami skroplin, syfonami bezzapachowymi kpl. 1,00 0,00

6.4.5 Roboty budowlane 0,00

6.4.5.1
Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej (otworowanie, 

bruzdowanie, uszczelnienia, przejścia p.poż)
kpl. 1,00 0,00

6.5 INSTALACJA WENTYLACYJNA 0,00

6.5.1 Urządzenia 0,00

6.5.1.1 Kurtyna powietrzna elektryczna L=2,0 m z kompletnym wyposażeniem i automatyką kpl. 2,00 0,00

6.5.1.2 Wentylator kanałowy z osprzętem, tłumikami, automatyką kpl. 2,00 0,00

6.5.2 Kanały wentylacyjne 0,00

6.5.2.1
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) z kształtkami o połączeniach 

nyplowych, rewizjami kanałowymi oraz materiałami montażowymi
kpl. 1,00 0,00

6.5.2.2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro), dwupłaszczowe, z wewnętrzną 

izolacją z wełny mineralnej z kształtkami o połączeniach nyplowych, rewizjami kanałowymi oraz 

materiałami montażowymi,

kpl. 1,00 0,00

6.5.2.3
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I z kształtkami o połączeniach 

kołnierzowych, rewizjami kanałowymi oraz materiałami montażowymi
kpl. 1,00 0,00

6.5.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych 0,00

6.5.3.1 Izolacja o grubości 100 mm wełną mineralną pod blachą ocynkowaną kanałów wentylacyjnych - dach kpl. 1,00 0,00

6.5.3.2 Izolacja kanałów wentylacyjnych matą lamelową gr. 40 mm kpl. 1,00 0,00

6.5.4 Galanteria 0,00

6.5.4.1 Nawiewniki, wywiewniki, kratki wentylacyjne, zawory kpl. 1,00 0,00

6.5.4.2 Przepustnica wielopłaszczyznowa stalowa prostokątna kpl. 1,00 0,00

6.5.4.3 Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa okrągła kpl. 1,00 0,00

6.5.4.4 Otwory kontrolne (rewizje) do przewodów wentylacyjnych kpl. 1,00 0,00

6.5.5 Przedmuchanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji 0,00

6.5.5.1 Przedmuchanie, próba szczelności, uruchomienie instalacji kpl. 1,00 0,00

6.5.6 Roboty budowlane 0,00

6.5.6.1
Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji wentylacji (otworowanie, bruzdowanie, 

uszczelnienia, przejścia p.poż)
kpl. 1,00 0,00

6.6. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA 0,00

6.6.1 Urządzenia 0,00

6.6.1.1 Klimatyzator ścienny o mocy Qchł=2,5 kW z osprzętem, automatyką oraz materiałami montażowymi kpl. 3,00 0,00

6.6.1.2
Klimatyzator kanałowy o mocy Qchł=5,0 kW z osprzętem, automatyką oraz materiałami 

montażowymi 
kpl. 3,00 0,00

6.6.1.3
Klimatyzator kanałowy o mocy Qchł=4,5 kW z osprzętem, automatyką oraz materiałami 

montażowymi 
kpl. 5,00 0,00

6.6.2 Rury, izolacja termiczna 0,00
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6.6.2.1 Wykonanie kompletnego orurowania instalacji klimatyzacji kpl. 1,00 0,00

6.6.2.2 Wykonanie kompletnej izolacji instalacji klimatyzacji kpl. 1,00 0,00

6.6.3 Przedmuchanie, próby szczelności, napełnienie, uruchomienie instalacji 0,00

6.6.3.1
Przedmuchanie azotem, próba szczelności, napełnienie instalacji czynnikiem R410a, uruchomienie 

instalacji
kpl. 1,00 0,00

6.6.4 Roboty budowlane 0,00

6.6.4.1
Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji klimatyzacji (otworowanie, bruzdowanie, 

uszczelnienia, przejścia p.poż)
kpl. 1,00 0,00

WARTOŚĆ NETTO RAZEM 0,00
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7 BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

7.1 ROZDZIELNICA I ZASILANIE 0,00

7.1.1 Kable zasilające rozdzielnicę obiektową kpl 1,00 0,00

7.1.2 Tablica klubokawiarni TKK kpl 1,00 0,00

7.2 INSTALACJA OŚWIETLENIA 0,00

7.2.1 Oprawy oświetlenia podstawowego 0,00

7.2.1.1 Oprawy oświetlenia podstawowego wpinane w szynoprzewody wg projektu Wykonawcy kpl 1,00 0,00

7.2.1.2 Pozostałe oprawy oświetlenia podstawowego  wg projektu Wykonawcy kpl 1,00 0,00

7.2.1.3 Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych kpl. 1,00 0,00

7.2.1.4 System szynoprzewodów w układzie jedno lub trójfazowym kpl 1,00 0,00

7.2.2 Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 0,00

7.2.2.1 Oprawy EW wyposażone w piktogramy kpl 1,00 0,00

7.2.2.2 Oprawy AW oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych kpl 1,00 0,00

7.2.2.3 Połączenie z systemem centralnej baterii kpl 1,00 0,00

7.3 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY 0,00

7.3.1 Łączniki oświetleniowe IP20 szt 11,00 0,00

7.3.2 Łączniki oświetleniowe IP44 szt 10,00 0,00

7.3.3 Czujki ruchu szt 5,00 0,00

7.3.4 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia szt 35,00 0,00

7.4 INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 0,00

7.4.1 Wykonanie kompletnej instalacji uziemiającej - wg projektu Wykonawcy kpl 1,00 0,00

7.4.2 Lokalne szyny połączeń wyrównawczych LSPW+puszki podtynkowe kpl 1,00 0,00

7.4.3 Przewody wyrównawcze kpl 1,00 0,00

7.5 TRASY KABLOWE I OKABLOWANIE 0,00

7.5.1 Przewody 3x1,5mm2 750V kpl 1,00 0,00

7.5.2 Przewody 3x2,5mm2 750V kpl 1,00 0,00

7.5.3 Przewody 3x4mm2 750V kpl 1,00 0,00

7.5.4 Koryta kablowe elektryczne kpl 1,00 0,00

7.5.5 Rurki osłonowe kpl 1,00 0,00

7.5.6 Przejścia p.poż, uszczelnienia p.poż. kpl 1,00 0,00

7.5.7 Przepusty kablowe kpl 1,00 0,00

7.6 PRACE DEMONTAŻOWE 0,00

7.6.1 Demontaż pozostałych istniejących instalacji elektrycznych kpl 1,00 0,00

7.6.2
Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji elektrycznej (otworowanie, bruzdowanie, 

uszczelnienia, przejścia p.poż, itp.)
kpl. 1,00 0,00

7.7 POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 0,00

7.7.1 Kompleksowe wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych kpl 1,00 0,00

7.8 INSTALCJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I TELEFONICZNA 0,00

7.8.1 PEL Punkt elektryczno-logiczny (2xRJ45) szt 4,00 0,00

7.8.2 Okablowanie strukturalne U/UTP 6A kpl 1,00 0,00

7.8.3 Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej WiFI kpl 1,00 0,00

7.8.4 Rurki ochronne kpl 1,00 0,00

7.8.5
Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji teletechnicznych (otworowanie, bruzdowanie, 

uszczelnienia, przejścia p.poż, itp.)
kpl. 1,00 0,00

7.8.6 Wykonanie pomiarów instalacji okablowania strukturalnego i instalacji telefonicznej kpl 1,00 0,00

7.9 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 0,00

7.9.1 Kontaktrony magnetyczne w oknach, drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych kpl 1,00 0,00

7.9.2 Czujki akustyczne zbicia szkła kpl 1,00 0,00

7.9.3 Czujki ruchu kpl 1,00 0,00

7.9.4 Sygnalizatory akustyczno-optyczne kpl 1,00 0,00

7.9.5 Okablowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu kpl 1,00 0,00
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7.9.6 Rurki ochronne kpl 1,00 0,00

7.9.7 Wykonanie pomiarów systemu sygnalizacji włamania i napadu kpl 1,00 0,00

7.10 SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ 0,00

7.10.1 Ekran multimedialny z funkcją dodtykową o rozmiarach 60-80cali kpl 1,00 0,00

7.10.2 Okablowanie systemu informacji wizualnej kpl 1,00 0,00

7.10.3 Rurki ochronne kpl 1,00 0,00

7.10.4 Wykonanie pomiarów systemu informacji wizualnej kpl 1,00 0,00

7.11 SYSTEM AUDIO-VIDEO W KLUBIE 0,00

7.11.1
Podtynkowe przyłącza służące do podłączenia źródeł oraz odbiorników audio w domenie cyfrowej i 

analogowej (gniazda XLR+ złącza BNC+ złącza RJ46+ 2xgniazda 16A+2xgniazda zasilające)
kpl 3,00 0,00

7.11.2 Okablowanie systemu audio-video w Klubie kpl 1,00 0,00

7.11.3 Rurki ochronne kpl 1,00 0,00

7.11.4 Wykonanie pomiarów systemu audio-video w klubie kpl 1,00 0,00

7.12 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU 0,00

7.12.1 Czujki optyczne dymu kpl 1,00 0,00

7.12.2 Ręczne ostrzegacze pożarowe kpl 1,00 0,00

7.12.3 Sygnalizatory akustyczno-optyczne kpl 1,00 0,00

7.12.4 Okablowanie systemu sygnalizacji pożaru E90 kpl 1,00 0,00

7.12.5 Rurki ochronne kpl 1,00 0,00

7.12.6 Wykonanie pomiarów systemu sygalizacji pożaru kpl 1,00 0,00

WARTOŚĆ NETTO RAZEM 0,00
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